QINF-1
BARRAMENTO ALIMENTADO PELO NO BREAK
TOMADAS (W) CARGA INSTALADA DEMANDA FASES
- DEMANDA DISJ. | CABO | COMP.| QT
CIRC DESCRICAO a6 | 200 | 300 | sos | POTENCIA FATOR POTENCIA | CORRENTE (%) POTENCIA | POTENCIA | CORRENTE | (a) | (MM2) | (M) | (%) R S T
TOTAL(W) | POTENCIA | TOTAL(VA) | NOMINAL (A) TOTAL(W) | TOTAL(VA) | NOMINAL (A)

E1.01 | RACK - AREA TECNICA 1 828 092 900 7,09 0,60 497 540 4,25 1x20 | 25 | 50,10 | 400 | 540
E1.02 | RACK - AREA TECNICA 1 828 092 900 7,09 0,60 497 540 4,25 120 | 25 | 50,00 | 3,99 540
E1.03 | TOMADAS ESTABILIZADAS - AUDIENCIA 01 1 1 500 0,92 543 4,28 0,60 300 326 2,57 1x20 | 25 | 6105 | 2,94 326
EL.04 | TOMADAS ESTABILIZADAS - AUDIENCIA 01 / JUIZ AUXILIAR 01 3 600 092 652 513 0,60 360 301 3,08 1x20 | 25 | 5585 | 323 | 391
E1.05 | TOMADAS ESTABILIZADAS - JUIZ AUXILIAR 01 / ASSESSORIA 01 4 800 092 870 6,85 0,60 480 522 411 1x20 | 25 | 5190 | 4,00 522
E1.06 | TOMADAS ESTABILIZADAS - ASSESSORIA 01 / GABINETE 01 4 800 0,92 870 6.85 0,60 480 522 411 1X20 | 25 | 4963 | 383 522
E1.07 | TOMADAS ESTABILIZADAS - GABINETE 01, 02 / ASSESSORIA 02 4 800 0,92 870 6.85 0,60 480 522 411 120 | 25 | 4624 | 357 | 522
E1.08 | TOMADAS ESTABILIZADAS - ASSESSORIA 02 / JUIZ AUXILIAR 02 4 800 0,92 870 6.85 0,60 480 522 411 120 | 25 | 4012 | 3,09 522
E1.09 | TOMADAS ESTABILIZADAS - ASSESSORIA 02 / JUIZ AUXILIAR 02 / AUDIENCIA 02 5 1.000 092 1.087 8,56 0,60 600 652 513 1X20 | 25 | 3547 | 342 652
E1.10 | TOMADAS ESTABILIZADAS - AUDIENCIA 02,03 2 2 1.000 092 1.087 8,56 0,60 600 652 513 1x20 | 25 | 3173 | 306 | 652
E1.11 | TOMADAS ESTABILIZADAS - AUDIENCIA 03 / JUIZ AUXILIAR 03 / ASSESSORIA 03 5 1.000 092 1.087 8,56 0,60 600 652 513 1X20 | 25 | 2629 | 2,53 652
E1.12 | TOMADAS ESTABILIZADAS - ASSESSORIA 03 / GABINETE 03 5 1.000 092 1.087 8,56 0,60 600 652 513 120 | 25 | 2959 | 2,85 652
E1.13 | TOMADAS ESTABILIZADAS - MINISTERIO PUBLICO / DEFENSORIA 2 400 092 435 343 0,60 240 261 2,06 1x20 | 25 | 2647 | 1,02 | 261
114 ;3¥£&ARSOEBSTABILIZADAS - GABINETE 03 / DEFENSORIA / MINISTERIO PUBLICO / JUIZ 5 1000 0.02 1087 8.56 0.60 500 652 5.13 o0 | 25 | 2675 | 258 652
E1.15 | TOMADAS ESTABILIZADAS - CARTORIO 2 400 092 435 343 0,60 240 261 2,06 1x20 | 25 | 5472 | 211 261
E1.16 | TOMADAS ESTABILIZADAS - CARTORIO 2 400 092 435 343 0,60 240 261 2,06 1x20 | 25 | 5478 | 212 | 261
E1.17 | TOMADAS ESTABILIZADAS - CARTORIO 4 800 092 870 6,85 0,60 480 522 411 1x20 | 25 | 50,60 | 3,90 522
E1.18 | TOMADAS ESTABILIZADAS - CARTORIO 4 800 0,92 870 6,85 0,60 480 522 411 1X20 | 25 | 4725 | 364 522
E1.19 | TOMADAS ESTABILIZADAS - CARTORIO / ATENDIMENTO 2 400 0,92 435 343 0,60 240 261 2,06 120 | 25 | 4004 | 155 | 261
E1.20 | TOMADAS ESTABILIZADAS - CARTORIO 4 800 092 870 6,85 0,60 480 522 411 1x20 | 25 | 4503 | 347 522
E121 | TOMADAS ESTABILIZADAS - CARTORIO 4 800 092 870 6,85 0,60 480 522 411 1x20 | 25 | 4086 | 3,15 522
E1.22 | TOMADAS ESTABILIZADAS - CARTORIO 4 800 092 870 6,85 0,60 480 522 411 1x20 | 25 | 3750 | 289 | 522
E1.23 | TOMADAS ESTABILIZADAS - CARTORIO / ATENDIMENTO 3 600 0,92 652 513 0,60 360 301 3,08 1x20 | 25 | 3206 | 1,85 301
E1.24 | TOMADAS ESTABILIZADAS - ATENDIMENTO 5 1.000 092 1.087 8,56 0,60 600 652 513 120 | 25 | 2806 | 2,70 652
E125 | TOMADAS ESTABILIZADAS - AUDIENCIA 04 1 1 500 092 543 428 0,60 300 326 2,57 1x20 | 25 | 5232 | 252 | 326
E1.26 | TOMADAS ESTABILIZADAS - AUDIENCIA 04 / JUIZ AUXILIAR 04 3 600 092 652 513 0,60 360 301 3,08 1X20 | 25 | 4675 | 2,70 301
E1.27 | TOMADAS ESTABILIZADAS - JUIZ AUXILIAR 04 / ASSESSORIA 04 4 800 0,92 870 6,85 0,60 480 522 411 1x20 | 25 | 4262 | 329 522
E1.28 | TOMADAS ESTABILIZADAS - ASSESSORIA 04 / GABINETE 04 4 800 0,92 870 6,85 0,60 480 522 411 120 | 25 | 4049 | 312 | 522
E1.29 | TOMADAS ESTABILIZADAS - GABINETE 04 / GABINETE 05 / ASSESSORIA 05 6 1.200 092 1.304 10,27 0,60 720 782 6,16 120 | 25 | 3453 | 3,99 782
E1.30 | TOMADAS ESTABILIZADAS - ASSESSORIA 05 / JUIZ AUXILIAR 05 4 800 092 870 6,85 0,60 480 522 411 1x20 | 25 | 2756 | 213 522
E1.31 | TOMADAS ESTABILIZADAS - JUIZ AUXILIAR 05 / AUDIENCIA 05 3 600 092 652 513 0,60 360 301 3,08 1x20 | 25 | 2539 | 147 | 301
E1.32 | TOMADAS ESTABILIZADAS - AUDIENCIA 05 / BRINQUEDOTECA 4 1 1.100 092 1.196 9,42 0,60 660 718 5,65 1x20 | 25 | 1849 | 1,96 718
E1.33 | TOMADAS ESTABILIZADAS - PONTOS DE WI-FI / RELOGIO DE PONTO 6 276 0,92 300 2,36 0,60 166 180 142 120 | 25 | 3233 | 086 180

TOTAL NOMINAL 6 | 107 | 5 | 2 24.832 26.996 71,04 14.900 16.196 42,62 3x80 | 250 | 450 | 132 | 4.649 | 6214 | 5333

29% | 38% | 33%
BARRAMENTO ALIMENTADO PELA CONCESSIONARIA PARA IMPRESSORAS
TOMADAS (W) CARGA INSTALADA DEMANDA FASES
. DEMANDA DISJ. | CABO | COMP.| QT
CIRC DESCRICAO 100 | 138 | 745 | gga | POTENCIA FATOR POTENCIA | CORRENTE (%) POTENCIA | POTENCIA | CORRENTE | (A) | (MM2) | (M) % . S ;
TOTAL(W) POTENCIA | TOTAL(VA) NOMINAL (A) TOTAL(W) TOTAL(VA) | NOMINAL (A)

11.01 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - AUDIENCIA 01 1 745 092 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1x20 | 25 | 5570 | 400 | 405
11.02 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - JUIZ AUXILIAR 01 1 745 092 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1x20 | 25 | 5490 | 3,94 405
11.03 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - ASSESSORIA 01 1 745 0,92 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1x20 | 25 | 5468 | 3,93 405
11.04 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - CARTORIO 1 745 0,92 810 6,38 0,50 373 405 3,19 120 | 25 | 5263 | 378 | 405
11.05 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - GABINETE 01 1 745 0,92 810 6,38 0,50 373 405 3,19 120 | 25 | 4872 | 350 405
11.06 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - GABINETE 02 1 745 092 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1X20 | 25 | 4800 | 345 405
11.07 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - CARTORIO 1 745 092 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1x20 | 25 | 3847 | 276 | 405
11.08 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - ATENDIMENTO 1 745 0,92 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1X20 | 25 | 3765 | 2,70 405
11.09 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - ASSESSORIA 02 1 745 0,92 810 6,38 0,50 373 405 3,19 120 | 25 | 3976 | 2,86 405
11.10 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - JUIZ AUXILIAR 02 1 745 092 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1x20 | 25 | 3954 | 284 | 405
1111 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - ATENDIMENTO 1 745 092 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1X20 | 25 | 3446 | 248 405
1112 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - AUDIENCIA 02 1 745 092 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1X20 | 25 | 3373 | 242 405
11.13 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - AUDIENCIA 03 1 745 0,92 810 6,38 0,50 373 405 3,19 120 | 25 | 3301 | 237 | 405
I1.14 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - JUIZ AUXILIAR 03 1 745 0,92 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1X20 | 25 | 27,64 | 1,99 405
11.15 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - ASSESSORIA 03 1 745 092 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1x20 | 25 | 2742 | 1,97 405
11.16 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - GABINETE 03 1 745 092 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1x20 | 25 | 3672 | 264 | 405
11.17 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - DEFENSORIA 1 745 0,92 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1x20 | 25 | 2888 | 2,07 405
11.18 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - MINISTERIO PUBLICO 1 745 0,92 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1x20 | 25 | 1926 | 1,38 405
I1.19 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - CARTORIO 1 745 0,92 810 6,38 0,50 373 405 3,19 120 | 25 | 3597 | 258 | 405
11.20 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - CARTORIO 1 745 092 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1x20 | 25 | 3324 | 2,39 405
11.21 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - ATENDIMENTO 1 745 092 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1x20 | 25 | 2844 | 2,04 405
11.22 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - AUDIENCIA 04 1 745 0,92 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1x20 | 25 | 5419 | 389 | 405
11.23 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - JUIZ AUXILIAR 04 1 745 0,92 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1X20 | 25 | 4547 | 327 405
11.24 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - ASSESSORIA 04 1 745 092 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1x20 | 25 | 4569 | 3,28 405
11.25 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - GABINETE 04 1 745 092 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1x20 | 25 | 3920 | 282 | 405
11.26 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - GABINETE 05 1 745 092 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1x20 | 25 | 3948 | 2,84 405
11.27 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - ASSESSORIA 05 1 745 0,92 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1x20 | 25 | 3033 | 218 405
11.28 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - JUIZ AUXILIAR 05 1 745 0,92 810 6,38 0,50 373 405 3,19 120 | 25 | 3055 | 219 | 405
1129 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - AUDIENCIA 05 1 745 092 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1x20 | 25 | 2391 | 1,72 405
11.30 | TOMADAS PARA IMPRESSORAS - BRINQUEDOTECA 1 745 092 810 6,38 0,50 373 405 3,19 1x20 | 25 | 2279 | 1,64 405

TOTAL NOMINAL 30 22.350 24.300 63,95 11.190 12.150 31,97 3x63 | 160 | 450 | 152 | 4.050 | 4.050 | 4.050

33% | 33% | 33%
ONF-1(E)  QINF=1(1)
e e
QINF-1(E) l QINF-1(1)
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NOTA 1: — INSTALAR UM DPS TIPO Il, 20kA—8/20uS, POR FASE E UM PARA O NEUTRO A SER PROTEGIDO. O COMPRIMENTO DO CONDUTOR QUE LIGA

0S DISPOSITIVOS AO TERRA DEVE SER O MENOR POSSIVEL.

NOTA 2: — NOS QINF'S, 0OS BARRAMENTOS IDENTIFICADOS COMO “NEUTRO NB" DEVERAO SER ALIMENTADOS PELO NEUTRO DE SAIDA DO NO BREAK E 0S

IDENTIFICADOS COMO "NEUTRO C" DEVERAO SER ALIMENTADOS PELO NEUTRO DA CONCESSIONARIA.

NOTA 3: — ESTE QUADRO SERA NOVO E SUBSTITUIRA O QFE—1 EXISTENTE. OS ALIMENTADORES SERAO NOVOS E SERAO INSTALADOS NO MESMO LEITO
POR ONDE SAO INSTALADOS OS ALIMENTADORES DO QUADRO EXISTENTE, QUE DEVERAO SER REMOVIDOS E ENTREGUES A FISCALIZAGAO DA
OBRA.
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QFL-1
ILUMINAGAO (W) TOMADAS (W) CARGA INSTALADA DEMANDA
FASES
_ OUTROS DISJ. | CABO | COMP. | QT
CIRC DESCRICAC 20 19 37 o | 100 | 200 | 600 | 1000 | W POTENCIA | FATOR POTENCIA | CORRENTE | DEMANDA | porencia | POTENCIA | CORRENTE A | MM2) | M) (%)
20 19 37 TOTAL(W) | POTENCIA | TOTAL(VA) | NOMINAL (A) TOTAL(W) | TOTAL(VA) | NOMINAL (A) o < .
AL.01 | ILUMINAGAO - SANIT. MASC / AREA TECNICA / CONVIVIO / COPA / SANIT. FUNC. FEM 1 10 389 0,92 423 3,33 1,00 389 423 3,33 %20 | 25 27,6 1,03 423
AL.02 | ILUMINACAO - AUDIENCIA 01/ JUIZ AUXILIAR 01 / ASSESSORIA 01 17 629 0,92 684 5,39 1,00 629 684 5,39 %20 | 25 16,9 1,03 684
AL1.03 | ILUMINACAO - GABINETE 01/ GABINETE 02 / ASSESSORIA 02 / JUIZ AUXILIAR 02 2 22 852 0,92 926 7,29 1,00 852 926 7,29 1x20 | 25 16,9 1,39 926
AL1.04 | ILUMINACAO - AUDIENCIA 02 / AUDIENCIA 03 / JUIZ AUXILIAR 03 / ASSESSORIA 03 / GABINETE 03 1 28 1.055 0,92 1.147 9,03 1,00 1.055 1.147 9,03 1x20 | 25 16,9 172 1.147
A1.05 | ILUMINACAO - CARTORIO 10 370 0,92 402 3,17 1,00 370 402 3,17 1x20 | 25 27,6 0,99 402
A1.06 | ILUMINAGAO - ESPERA / MINISTERIO PUBLICO / DEFENSORIA 20 740 0,92 804 6,33 1,00 740 804 6,33 %20 | 25 27,6 1,97 804
A1.07 | ILUMINACAO - CARTORIO 10 370 0,92 402 3,17 1,00 370 402 3,17 1x20 | 25 27,6 0,99 402
A1.08 | ILUMINACAO - ATENDIMENTO 12 444 0,92 483 3,80 1,00 444 483 3,80 %20 | 25 27,6 1,18 483
AL1.09 | ILUMINACAO - AUDIENCIA 04 / JUIZ AUXILIAR 04 / ASSESSORIA 04 / GABINETE 04 22 814 0,92 885 6,97 1,00 814 885 6,97 1x20 | 25 16,9 1,33 885
AL10 | ILUMINAGAO - GABINETE 05/ WC / ASSESSORIA 05 / JUIZ AUXILIAR 05 / AUDIENCIA 05 / 5 - 1111 0.2 1208 051 1.00 1111 1208 051 20 | 25 169 181 1208
BRINQUEDOTECA
AL.11 | ILUMINAGAO - SANITARIO FEMININO / SANIT. PNE FEM / SANIT. PNE. MASC / SANITARIO MASCULINO 2 4 186 0,92 202 1,59 1,00 186 202 1,59 %20 | 25 27,6 0,49 202
TL1.01 | ILUMINACAO - CIRCULACAO 01 12 444 0,92 483 3,80 1,00 444 483 3,80 1x20 | 25 27,6 1,18 483
T1.02 | ILUMINAGAO - CIRCULAGAO 02 12 444 0,92 483 3,80 1,00 444 483 3,80 1x20 | 25 27,6 1,18 483
T1.03 | ILUMINAGAO - CIRCULACAO 03 11 407 0,92 442 3,48 1,00 407 442 3,48 1x20 | 25 27,6 1,08 442
C1.01 | ALIMENTAGAO DOS SENSORES DE PRESENCA 1 9 0,92 10 0,08 1,00 9 10 0,08 %20 | 25 27,6 0,02 10
C1.02 | ILUMINACAO DE EMERGENCIA 56 504 0,92 548 4,31 0,50 252 274 2,16 1x20 | 25 | 29,24 1,42 548
C1.03 | TOMADAS SANITARIO/COPA/AT/CONVIVIO - COM DR 5 | 1 800 0,92 870 6,85 0,50 400 435 3,43 1x20 | 25 51,9 4,00 870
C1.04 | TOMADAS COPA - COM DR 1 1.000 0,92 1.087 8,56 0,50 500 544 4,28 1x20 | 40 | 56,92 3,45 1.087
C1.05 | TOMADAS SANITARIOS PRIVATIVOS - COM DR 5 500 0,92 543 4,28 0,50 250 272 2,14 %20 | 25 | 36,02 1,74 543
C1.06 | TOMADAS - SANITARIOS PUBLICOS - COM DR 2 | 4 418 0,92 454 3,57 0,50 209 227 1,79 1x20 | 25 | 17,84 0,72 454
C1.07 | TOMADAS - AUDIENCIA 01 / CIRCULAGAO 01 / JUIZ AUXILIAR 01 5 500 0,92 543 4,28 0,50 250 272 2,14 1x20 | 25 | 54,16 2,61 543
C1.08 | TOMADAS - AUDIENCIA 01 / JUIZ AUXILIAR 01 6 600 0,92 652 5,13 0,50 300 326 2,57 1x20 | 25 | 5044 2,91 652
C1.09 | TOMADAS - JUIZ AUXILIAR 01 / ASSESSORIA 01 / GABINETE 01 2 |1 500 0,92 543 4,28 0,50 250 272 2,14 1x20 | 25 | 4846 2,34 543
C1.10 | TOMADAS - CARTORIO 5 500 0,92 543 4,28 0,50 250 272 2,14 %20 | 25 | 50,32 2,43 543
C1.11 | TOMADAS - CARTORIO 8 800 0,92 870 6,85 0,50 400 435 3,43 120 | 25 | 4504 3,47 870
C1.12 | TOMADAS - CARTORIO / ASSESSORIA 01 / GABINETE 01/ GABINETE 02 7 |1 1.000 0,92 1.087 8,56 0,50 500 544 4,28 %20 | 25 41,5 4,00 1.087
C1.13 | TOMADAS - GABINETE 02 / ASSESSORIA 02 4 | 1 700 0,92 761 5,99 0,50 350 381 3,00 1x20 | 25 | 39,68 2,68 761
C1.14 | TOMADAS - ASSESSORIA 02 / JUIZ AUXILIAR 02 / AUDIENCIA 02 4 | 1 700 0,92 761 5,99 0,50 350 381 3,00 1x20 | 25 | 34,92 2,36 761
C1.15 | TOMADAS - GABINETE 02 / ASSESSORIA 02 / JUIZ AUXILIAR 02 / AUDIENCIA 02 / AUDIENCIA 03 9 900 0,92 978 7,70 0,50 450 489 3,85 %20 | 25 | 31,66 2,74 978
116 | TOMADAS - JUIZ AUXILIAR 02 / AUDIENCIA 02 / AUDIENCIA 03 / JUIZ AUXILIAR 03 / ESPERA / o 900 0.2 78 270 050 450 489 385 o0 | 25 2841 | 246 78
ATENDIMENTO
C1.17 | TOMADAS - JUIZ AUXILIAR 03 / ASSESSORIA 03 / GABINETE 03 7 | 1 1.000 0,92 1.087 8,56 0,50 500 544 4,28 1x20 | 25 | 2529 2,44 1.087
C1.18 | TOMADAS - ASSESSORIA 03 / GABINETE 03 / DEFENSORIA / MINISTERIO PUBLICO 7 |1 1.000 0,92 1.087 8,56 0,50 500 544 4,28 1x20 | 25 | 30,16 2,91 1.087
C1.19 | TOMADAS - DEFENSORIA / MINISTERIO PUBLICO 6 600 0,92 652 5,13 0,50 300 326 2,57 1x20 | 25 | 21,52 1,24 652
C1.20 | TOMADAS - CIRCULACAO 02 / AUDIENCIA 04 / JUIZ AUXILIAR 04 6 600 0,92 652 5,13 0,50 300 326 2,57 1x20 | 25 | 46,35 2,68 652
C1.21 | TOMADAS - CARTORIO 1 1 700 0,92 761 5,99 0,50 350 381 3,00 1x20 | 25 | 46,73 3,15 761
C1.22 | TOMADAS - CARTORIO 5 500 0,92 543 4,28 0,50 250 272 2,14 %20 | 25 41,61 2,01 543
C1.23 | TOMADAS - JUIZ AUXILIAR 04 / ASSESSORIA 04 5 | 1 800 0,92 870 6,85 0,50 400 435 3,43 120 | 25 | 41,86 3,23 870
C1.24 | TOMADAS - ASSESSORIA 04 / GABINETE 04 4 | 1 2.430 0,92 2.641 6,95 0,50 1215 1.321 10,40 1x20 | 25 | 3853 3,02 2.641
C1.25 | TOMADAS - GABINETE 04 / GABINETE 05 / ASSESSORIA 05 / CIRCULACAO 02 7 2.430 0,92 2.641 6,95 0,50 1215 1.321 10,40 1x20 | 25 | 33,06 2,59 2.641
C1.26 | TOMADAS - CARTORIO 8 2.430 0,92 2.641 6,95 0,50 1215 1.321 10,40 1x20 | 25 | 36,32 2,84 2.641
C1.27 | TOMADAS - CARTORIO / ATENDIMENTO / ESPERA 5 2.430 0,92 2.641 6,95 0,50 1.215 1.321 10,40 1x20 | 25 | 26,68 2,09 2.641
C1.28 | TOMADAS - ATENDIMENTO 5 2.430 0,92 2.641 6,95 0,50 1.215 1.321 10,40 120 | 25 | 2507 1,96 2.641
C1.29 | TOMADAS - GABINETE 05 / ASSESSORIA 05 / JUIZ AUXILIAR 05 / AUDIENCIA 05 6 | 1 2.430 0,92 2.641 6,95 0,50 1.215 1321 10,40 %20 | 25 | 30,37 2,38 2.641
C1.30 | TOMADAS - ASSESSORIA 05 / JUIZ AUXILIAR 05 / AUDIENCIA 05 6 | 1 2.430 0,92 2.641 6,95 0,50 1.215 1321 10,40 %20 | 25 | 2543 1,99 2.641
C1.31 | TOMADAS - AUDIENCIA 05 / BRINQUEDOTECA 6 2.430 0,92 2.641 6,95 0,50 1.215 1.321 10,40 1x20 | 25 15,61 1,22 2.641
TOTAL NOMINAL 8 219 | 59 | 157 | 11 | 1 1 43.226 - 46.982 123,64 ; 25.745 27.993 73,67 3x100 | 350 | 41,00 1,54 14.928 15.916 16.138
32% 34% 34%
QL1
443541 416mm?2
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