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LEGENDA:

B — CAIXA DE PASSAGEM 20X20CM,NO ENTREFORRO
a — CAIXA DE PASSAGEM 4"X4" DE PVC, EMBUTIDA NA PAREDE, H=0,30M
a — CAIXA DE PASSAGEM 4°X4”, DE PVC, NO ENTREFORRO

— CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM, NO ENTREFORRO

"1 - CAIXA DE TELEFONE 80X80CM, SOBREPOR PAREDE 1,50M EXISTENTE
- rack g
o —~ CONDULETE LB
m —~ CURVA DE INVERSAO °C’ PERFURADO 300X50MM
@ —~ CURVA HORIZONTAL 90 'C' PERFURADO 300X50MM
—O9% - DUAS TOMADAS RJ45 EM CAIXA 4°X2" DE PVC EMBUTIDA, H=0,30M
—O - DUAS TOMADAS RU45, INSTALADAS NO MOVEL
3 - REDUGAO CONCENTRICA 'C’ PERFURADO 300X50X200MM
B — SAIDA HORIZONTAL 1"
i —~ SAIDA HORIZONTAL 1”
+O* - SES TOMADAS RJ45 EM CAIXA 4°X4” DE PVC EMBUTIDA, H=0,30M
—@*' - TOMADA RJ45 EM CAIXA 4°X2" DE PVC EMBUTIDA, H=1,10M
—@= - TOMADA RJ45 EM CAIXA 4°X2" DE PVC EMBUTIDA, H=2,20M
—O* - TRES TOMADAS RJ45 EM CAIXA 4°X2" DE PVC EMBUTIDA, H=0,30M
——— - ELETRODUTO INSTALADO NO ENTREFORRO OU EMBUTIDO NA PAREDE
C—1 - DUTO AEREO PERFURADO 'C’ 200MMX50MM
[__1 - DUTO AEREO PERFURADO 'C’ 300MMX50MM
—/—  CABO UTP / FIBRA GPTICA / CI 50/50

NOTAS:

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL E MAGUEIRA FLEXIVEL CORRUGADA REFORGADA NAO COTADOS SERAO DE ¢1”

2 — "NxUTP” INDICA O N* DA CABOS UTP CAT.6 NO CONDUTO

3 — AS DIMENSOES INDICADAS PARA AS CAIXAS DE PASSAGEM SAO INTERNAS E LIVRES.

4 — AS INSTALAGOES DEVERAO OBEDECER AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS E SE ENQUADRAR AOS PADROES DA

CONCESSIONARIA.
5 — £ IMPRESCINDIVEL A LEITURA DO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA PERFEITA EXECUGAO DESTE
PROJETO.
6 — TODOS OS PONTOS DEVEM SER IDENTIFICADOS CONFORME O SEGUINTE CODIGO:
U—PP—NNN
U: UTILIZAGAO (R=REDE DE DADOS; T=TELEFONIA)
PP: NOMERO DO PAVIMENTO (TE=TERREO; S1=1°SUBSOLO; 1P=1"PAVIMENTO; CO=COBERTURA)
NNN: NOMERO SEQUENCIAL DO PONTO (001, 002, ...)

10 — AS TOMADAS DEVEM SER IDENTIFICADAS CONFORME INDICADO EM DETALHE.

11 — EM TODA INSTALAGAO DO ENTREFORRO (NAO EMBUTIDA), DEVE SER USADO ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. NAS INSTALAGOES
EMBUTIDAS EM PAREDES DE ALVENARIA, DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), LAJE OU PISO DEVE SER UTILIZADA MANGUEIRA
CORRUGADA REFORCADA.

13 — QUANDO HOUVER TRANSICAO DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL PARA MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA, DEVE-SE
UTILIZAR UMA LUVA DE PRESSAO DE #1” PARA A CONEXAO ENTRE O ELETRODUTO RIGIDO DE #1" E A MANGUEIRA
CORRUGADA — VER DETALHE.

14 — QUANDO A INSTALAGAO FOR EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DEVEM—SE UTILIZAR SEMPRE CAIXAS
APROPRIADAS PARA ESTE TIPO DE PAREDE.

15 — O RACK CONCENTRADOR E EXISTENTE E SE ENCONTRA INSTALADO NA SALA TECNICA DO SUBSOLO 2.

16 — O UPLINK SERA ATRAVES DE UM CABO DE 8 FIBRAS OPTICAS E 4 CABOS UTP CAT 6 PARA CADA RACK DE PAVIMENTO E O
RACK CONCENTRADOR.

17 — EXISTE UMA ELETROCALHA DE 400X100MM INSTALADA EM TODO PERCURSO VERTICAL ENTRE A SALA TECNICA DO SUBSOLO 2
E OS ANDARES. DEVEM—SE INSTALAR CAVALETES DE PERFILADO, A CADA 1,5M DESTA ELETROCALHA, PARA AMARRAGCAO DOS
CABOS QUE SEGUIRAO DOS ANDARES ATE A SALA TECNICA DO SUBSOLO 2.

18 — AS ELETROCALHAS E INFRA ESTRUTURA VERTICAL DESTE PROJETO SAO AS MESMAS INDICADAS NO PROJETO DE CTV.
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