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PLANTA BAIXA —

2° PAVIMENTO

TUBULAGAO PARA CTV
ESC.: 1/100

LEGENDA:

o — CAIXA DE PASSAGEM 4°X2", DE PVC, NO ENTREFORRO
@ ~ CAIXA DE PASSAGEM 4°X4", DE PVC, NO ENTREFORRO
[] - CAXA DE PASSAGEM 40X40CM, NO ENTREFORRO (ESTA E A MESMA CAIXA INDICADA NO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO)
RACK] ~ RACK 19" — DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
=9 - CAMERA FIXA NO FORRO
[0 - CURVA DE INVERSAO 'C’ PERFURADO 300XSOMM (MESMA INDICADA NO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO)
@ ~ CURVA HORIZONTAL 90 'C’ PERFURADO 300X50MM (MESMA INDICADA NO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO)
33 - REDUGAO CONCENTRICA 'C’ PERFURADO 300X50X200MM (MESMA INDICADA NO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO)
! — SAIDA HORIZONTAL 1"
! ~ SAIDA HORIZONTAL 1"
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CONCESSIONARIA.

— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL INSTALADO NO ENTREFORRO
— DUTO AEREQ PERFURADO 'C’ 200MMX50MM (MESMO INDICADA NO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO)

- DUTO AEREO PERFURADO 'C’ 300MMX50MM (MESMO INDICADA NO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO)

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL NAO COTADO E DE #1”
ESTE PROJETO £ APENAS DE TUBULAGAO SECA PARA FUTURA INSTALAGAO DE CTV.
AS DIMENSOES INDICADAS PARA AS CAIXAS DE PASSAGEM SAO INTERNAS E LIVRES.

AS INSTALAGOES DEVERAO OBEDECER AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS E SE ENQUADRAR AOS PADROES DA

5 — £ IMPRESCINDIVEL A LEITURA DO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA PERFEITA EXECUCAO DESTE

PROJETO.

6 — AS ELETROCALHAS E INFRA ESTRUTURA VERTICAL DESTE PROJETO SAO AS MESMAS INDICADAS NO PROJETO DE CTV.

7 — NESTE PROJETO FOI CONSIDERADO QUE O RACK DE CTV FICARA INSTALADO NA SALA TECNICA DO SUBSOLO 2.
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