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LEGENDA DE CIRCUITOS

E212 E213 E214 1216 1217

E212 E214 1216

E214 1216

E211 E212 E213 E214 1214 1215 1216 1217

E2.03 E2.04 E2.05 E2.06 E2.07 E2.08 E215 E216 E2.17 E218 E2.33 12.01 12.02 1203 12.04 12.05 12.06

E2.03 E2.04 E2.05 E2.06 E2.07 E215 E216 E2.17 E2.18 E2.33 12.01 12.02 12.03 12.04 12.05 12.06

E2.03 E2.04 E2.05 E2.06 E215 E216 E2.17 E2.18 E2.33 12.01 12.02 12.03 12.04

E2.03 E2.04 E2.05 E2.06 E215 E2.16 E217 E2.33 12.01 12.02 12.03 12.04

E2.01 E2.02 E2.03 E2.04 E2.05 E2.06 E2.07 E2.08 E2.09 E2.10 E2.11 E2.12 E213 E2.14 E215 E216 E2.17 E2.18 E219 E2.20 E2.21 E2.22 E2.23 E2.24 E2.25 E2.26 E2.27 E2.28 E2.29 E2.30 E2.31 E2.32 E2.33

1201 12.02 12.03 12.04 12.05 1206 12.07 12.08 12.09 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 12.21 1222 1223 12.24 12.25 12.26 12.27 12.28 12.29 12.30

E2.03 E2.04 E2.05 E2.06 E2.07 E2.08 E2.09 E2.10 E2.11 E212 E213 E2.14 E215 E2.16 E217 E2.18 E219 E2.33 1201 1202 12.03 1204 12.05 1206 12.07 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218

E2.03 E2.04 E2.05 E2.06 E2.07 E2.08 E2.09 E2.10 E2.11 E212 E213 E214 E215 E216 E2.17 E2.18 E2.19 E2.33 12.01 12.02 12.03 1204 1205 1206 12.07 12.08 12.09 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217

E2.03 E2.04 E2.05 E2.06 E2.07 E2.08 E2.09 E2.10 E2.11 E214 E215 E216 E217 E2.18 E219 E2.33 12.01 1202 12.03 1204 12.05 12.06 1207 1208 12.09 1210 1211 1212 1213

E2.03 E2.04 E2.05 E2.06 E2.07 E2.08 E2.09 E2.10 E2.11 E215 E216 E2.17 E218 E2.19 E2.33 1201 12.02 1203 12.04 12.05 12.06 1207 12.08 1209 1210 1211 1212 1213

E2.03 E2.04 E2.05 E2.06 E2.07 E2.08 E2.09 E2.10 E215 E2.16 E217 E2.18 E219 E2.33 12.01 1202 12.03 1204 12.05 1206 1207 12.08 1209 1210 1211 1212 1213

E2.03 E2.04 E2.05 E2.06 E2.07 E2.08 E2.09 E2.15 E2.16 E217 E218 E2.19 E2.33 12.01 12.02 12.03 12.04 1205 12.06 12.07 12.08 12.09 1210 211

E2.03 E2.04 E2.05 E2.06 E2.07 E2.08 E2.09 E2.15 E2.16 E217 E218 E219 E2.33 12.01 12.02 12.03 12.04 1205 12.06 12.07 12.08 12.09 1210

E2.03 E2.04 E2.05 E2.06 E2.07 E2.08 E2.15 E2.16 E2.17 E218 E219 E2.33 12.01 1202 12.03 12.04 1205 1206 12.07 12.08

E2.03 E2.04 E2.05 E2.15 E216 E2.33 12.01 12.02 12.03

E2.03 E2.04 E215 E2.16 E2.33 12.01

E2.01 E2.02 E2.20 E2.21 E2.22 E2.23 E2.24 E2.25 E2.26 E2.27 E2.28 E2.29 E2.30 E2.31 E2.32 E2.33 1219 1220 12.21 1222 12.23 12.24 1225 12.26 12.27 12.28 12.29 12.30

E2.01 E2.02 E2.20 E2.21 E2.22 E2.23 E2.24 E2.25 E2.26 E2.27 E2.28 E2.29 E2.30 E2.31 E2.33 1219 1220 12.21 12.22 12.23 12.24 1225 1226 12.27 12.28

E2.03 E2.04 12.01

E2.03 E2.04 E215 E2.16 12.01

E2.01 E2.02 E2.20 E2.21 E2.22 E2.23 E2.25 E2.26 E2.27 E2.28 E2.29 E2.30 E2.33 1219 1220 1221 1222 12.23 12.24 12.25 12.26 12.27 12.28

E2.01 E2.02 E2.20 E2.21 E2.22 E2.23 E2.25 E2.26 E2.27 E2.28 E2.29 E2.33 1219 1220 1221 1222 12.23 12.24 12.25 12.26

E2.01 E2.02 E2.20 E2.21 E2.22 E2.23 E2.25 E2.26 E2.27 E2.28 E2.29 E2.33 1219 1220 1222 12.23 12.24 1225 12.26

E2.01 E2.02 E2.20 E2.21 E2.22 E2.25 E2.26 E2.27 E2.28 E2.29 E2.33 1219 12.22 12.23 12.24 12.25 12.26

E2.01 E2.02 E2.20 E2.21 E2.22 E2.25 E2.26 E2.27 E2.28 E2.33 1219 1222 12.23 12.24

E2.01 £2.02 E2.20 E2.21 E2.22 E2.25 E2.26 E2.27 E2.28 E2.33 12.22 12.23 12.24

E2.01 E2.02 E2.20 E2.21 E2.25 E2.26 E2.27 E2.28 E2.33 12.22 12.23 12.24

E2.01 E2.02 E2.20 E2.21 E2.25 E2.26 E2.27 E2.33 1222 12.23 12.24

oW I

E2.01 E2.02 E2.20 E2.25 E2.26 E2.27 E2.33 1222 12.23 12.24
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E2.01 E2.02 E2.20 E2.25 E2.26 E2.33 1222

E2.01 E2.02 E2.25 E2.26 E2.33 12.22

E2.01 E2.02 E2.25 E2.33 12.22
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DERIVAGAO DE ELETRODUTOS EM ELETROCALHA

SEM ESCALA
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PLANTA BAIXA — 2° PAVIMENTO

TOMADAS DE INFORMATICA
ESC.: 1/100

LUVA DE
ROSCA

CURVA 90°

ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO ROSCAVEL

MAGUEIRA CORRUGADA
REFORGADA EMBUTIDA NA
PAREDE /DRYWALL

ADAPTADOR
FLEX

PONTO DE TOMADA EM
CAIXA DE EMBUTIR

PAREDE /DRYWALL

LEGENDA:

d — CAIXA DE PASSAGEM 4"X2" DE PVC, EMBUTIDA NA PAREDE, H=0,30M
] — CAIXA DE PASSAGEM 4'X2", DE PVC, NO ENTREFORRO
d — CAIXA DE PASSAGEM 4"X4" DE PVC, EMBUTIDA NA PAREDE, H=0,30M
a — CAIXA DE PASSAGEM 4"X4", DE PVC, NO ENTREFORRO
—[>§ — DUAS TOMADAS 2P+T 10A, BRANCAS, EM CAIXA 4"X2" DE PVC EMBUTIDA, H=0,30M
—[>x4 — QUATRO TOMADAS 2P+T 10A, VERMELHAS, EM CAIXA 4"X4" DE PVC EMBUTIDA, H=0,30M
—D’“ — QUATRO TOMADAS 2P+T 10A, VERMELHAS, INSTALADA NO MOVEL
D> — TOMADA 2P+T 10A, BRANCA, INSTALADA NO MOVEL
—¥ - TOMADA 2P+T 10A, BRANCA, EM CAIXA 4"X2" DE PVC EMBUTIDA, H=0,30M
—>"1 — TOMADA 2P+T 10A, VERMELHA, EM CAIXA 4"X2" DE PVC EMBUTIDA, H=1,10M
—h; — TOMADA 2P+T 10A, VERMELHA, EM CAIXA 4"X2" DE PVC EMBUTIDA, H=2,20M
Ll - QUADRO ELETRICO 800 X 500 X 200 MM (A X L X P)
m — CURVA DE INVERSAO 'C’ PERFURADO 200X50MM
& — CURVA HORIZONTAL 90 °C’ PERFURADO 100X50MM
Q — CURVA HORIZONTAL 90 °C’ PERFURADO 200X50MM
= - REDUGAO CONCENTRICA 'C’ PERFURADO 200X50X100MM
8 — SAIDA HORIZONTAL 3/4”
[ — SAIDA HORIZONTAL 3/4”

LA - TE HORIZONTAL 90 °C' PERFURADO 200X50MM

—— - ELETRODUTO INSTALADO NO ENTREFORRO OU EMBUTIDO EM PAREDE

c—= - DUTO AEREQ PERFURADO 'C’ 100MMX50MM

[ - DUTO AEREO PERFURADO 'C’ 200MMXSOMM

4 - CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE

NOTAS:

1 — ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL NAO COTADO SERA DE #3/4” E MANGUEIRA CORRUGADA FLEXIVEL REFORGADA NAO

COTADA SERA DE ¢3/4".

2 — E"X.nn” INDICA O N* DOS CIRCUITOS ESTABILIZADOS DO PAVIMENTO X’ E I"X.nn” O N* DOS CIRCUITOS DE IMPRESSORA DO

PAVIMENTO ’X’.

3 — SEGAO DOS CONDUTORES EM mm?.

4 — CONDUTOR NAO COTADO E DE #2,5mm?®.

5 — AS CORES DOS CONDUTORES SERAO:

IMPRESSORAS (1)

FASE: PRETO
NEUTRO: AZUL
TERRA: VERDE

COMPUTADORES (E)

FASE: VERMELHO
NEUTRO: AZUL
TERRA: VERDE E AMARELO

6 — AS DIMENSOES INDICADAS PARA AS CAIXAS DE PASSAGEM SAO INTERNAS E LIVRES.

7 — AS INSTALAGOES DEVERAO OBEDECER AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS E SE ENQUADRAR AOS PADROES DA

CONCESSIONARIA.

8 — E IMPRESCINDIVEL A LEITURA DO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA PERFEITA EXECUGAO DESTE

PROJETO.

9 — AS TOMADAS DOS CIRCUITOS DE IMPRESSORAS (I) DEVERAO SER BRANCAS E AS TOMADAS DOS CIRCUITOS DE COMPUTADORES
(E) DEVERAO SER VERMELHAS.

10 — AS TOMADAS DEVEM SER IDENTIFICADAS CONFORME INDICADO EM DETALHE.

11 — EM TODA INSTALAGAO DO ENTREFORRO (NAO EMBUTIDA), DEVE SER USADO ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. NAS INSTALAGOES
EMBUTIDAS EM PAREDES DE ALVENARIA, DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), LAJE OU PISO DEVE SER UTILIZADA MANGUEIRA

CORRUGADA REFORCADA.

12 — QUANDO HOUVER TRANSIGAO DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL PARA MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA, DEVE-SE
UTILIZAR UM ADAPTADOR FLEX DE 25MM NA CONEXAO ENTRE O ELETRODUTO RIGIDO DE ¢3/4” E A MANGUEIRA CORRUGADA DE

83/4” — VEJA DETALHE.

13 — QUANDO A INSTALAGAO FOR EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DEVE—SE UTILIZAR SEMPRE CAIXAS
APROPRIADAS PARA ESTE TIPO DE PAREDE.

14 — ESTE PROJETO SE TRATA DE UMA REFORMA DOS PAVIMENTOS: TERREO, 1¢, 2* E 3°. AS INSTALACOES DOS DEMAIS
PAVIMENTOS/AREAS DEVERAO SER MANTIDAS.

REVISAO 04
REVISAO 03
REVISAO 02
REVISAO 01

EMISSAO INICIAL

* |07/08/2017 |EMISSAO INICIAL PARA REFORMA

DETALHE O1

Fase  PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA

TRANSIGAO DE ELETRODUTO RIGIDO

PARA MANGUEIRA FLEXIVEL

SEM ESCALA
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