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— CAIXA DE PASSAGEM 20X20CM, FIXA EM PAREDE, NA LAJE OU NO ENTREFORRO

— CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM, FIXA EM PAREDE, NA LAJE OU NO ENTREFORRO

- TUBULAGAO QUE DESCE

- TUBULAGAO QUE SOBE

- QUADRO ELETRICO 600 X 500 X 200 MM (A X L X P)

- CAIXA LB

- ELETRODUTO FIXO NA LAJE, APARENTE, NO ENTREFORRO OU EMBUTIDO EM PAREDE

— CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE, A SEREM FORNECIDOS E INSTALADOS

— CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE, EXISTENTES A SEREM MANTIDOS

NOTAS:

1

2

3

TUBULAGAO NAO COTADA E DE 3/4".
SEGAO DOS CONDUTORES EM mm?.
CONDUTOR NAO COTADO E DE #2,5mm?.

4 — AS CORES DOS CONDUTORES SERAO:

FASE: PRETO
NEUTRO: AZUL
TERRA: VERDE

5 — AS DIMENSOES INDICADAS PARA AS CAIXAS DE PASSAGEM SAO INTERNAS E LIVRES.

6 — AS INSTALAGOES DEVERAO OBEDECER AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS E SE ENQUADRAR AOS PADROES DA
CONCESSIONARIA.

7 — E IMPRESCINDIVEL A LEITURA DO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA PERFEITA EXECUGAO DESTE

PROJETO.

8 — CONDUTORES DE FASE E NEUTRO DESTE PROJETO DEVERAO TER ISOLAGAO EM EPR.

9 — A MAIOR PARTE DA INFRA ESTRUTURA DOS ALIMENTADORES DESTE PREDIO, EXISTE E SERA APROVEITADA.

10 — O ALIMENTADOR DO QCAG DEVE SER REMANEJADO DO ATUAL QUADRO PARA O NOVO QUADRO, INDICADO NESTA PLANTA. O
COMPRIMENTO DOS CABOS E SUFICIENTE PARA ESTE REMANEJAMENTO.

11 — OS CABOS DE NEUTRO DOS ALIMENTADORES DOS: QFL-T, QFL—1, QFL—2 E QFL—-3 DEVERAO SER SUBSTITUIDOS POR NOVOS,
NAS SEGOES INDICADAS EM PLANTA. APGS A SUBSTITUIGAO, OS CIRCUITOS DE CADA ALIMENTADOR DEVERAO SER AMARRADOS A
CADA 1,5M, EM TRIFOLIOS, COM ABRAGADEIRA PLASTICA, NO LEITO INDICADO.

12 — 0S ALIMENTADORES DOS QINF—T, QINF—1, QINF—2, QINF-3, DE TODOS OS QAC'S E DO QINF-G SERAO SUBSTITUIDOS POR
NOVOS. PARA ISSO, EM ALGUNS CASOS, SERA NECESSARIA A INSTALAGAO DE TRECHOS DE TUBULAGAO COM CAIXAS/CONDULETES,
ESTRATEGICAMENTE ALOCADOS.
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