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VISITAVISITA

BOMBAS DE RECALQUE ÁGUA POTÁVEL

VAZÃO: 1,0M³/H

HMAN: 15 mca

POTÊNCIA ESTIMADA: MONOFÁSICA 1/4 CV

BOMBAS DE RECALQUE ÁGUA NÃO POTÁVEL

VAZÃO: 1,5M³/H

HMAN: 20 mca

POTÊNCIA ESTIMADA: MONOFÁSICA 1/3 CV
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PARA ÁGUA POTÁVEL CAP.
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1

MONOFÁSICA PARA O ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO EXCLUSIVO DE ÁGUA POTÁVEL. 

CONJUNTOS MOTO-BOMBAS Q=1,0m3/h , H.m.t=15m.c.a, POTÊNCIA ESTIMADA 1/4 CV

FILTRO PARA ÁGUA DE CHUVA JACUZZI - MODELO: 12CF  VAZÃO =  1,5

m3/H, OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

DISSOLVEDOR DE PASTILHAS PARA DESINFECÇÃO  - EPEX - MODELO ATD012 - T10, ou

EQUIVALENTE TÉCNICO
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MONOFÁSICA PARA O ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO EXCLUSIVO DE ÁGUA POTÁVEL. 

CONJUNTOS MOTO-BOMBAS Q=1,5m3/h , H.m.t=20m.c.a, POTÊNCIA ESTIMADA 1/3 CV
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MONOFÁSICA PARA DRENAGEM DO RESERVATÓRIO PRIMEIRAS CHUVAS.

BOMBA SUBMERSA  Q=1,0m3/h , H.m.t=15m.c.a, POTÊNCIA ESTIMADA 1/3 CV
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Reserv. Água de Chuva

Área = 8.01m²

Volume =8.01m³

h útil = 1.00m

SEPTA A

Volume Total =17.64m³

Reserv. Água de Chuva

Área = 9.59m²

Volume =9.59m³

h útil = 1.00m
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RESERVATÓRIO DE

ÁGUA DE CHUVA

Volume Total =17.64m³
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Reserv. Água de Chuva

Área = 8.01m²

Volume =8.01m³
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Reserv. Água de Chuva

Área = 8.87m²

Volume =2.87m³

h útil = 1.00m

SEPTA A

RTI =6.00m³

Volume Total =17.50m³
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Área = 3.93m²

Volume =3.93m³

h útil = 1.00m
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