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PLANTA BAIXA — TERREO

PONTOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV, SOM E HDMI

ESC.: 1/100

MURO H=3.00

MURO H=3.00

LEGENDA:

@15% ~ POSTE DE ILUMINAGAO EXTERNA — VEJA PLANTA ELE~01
E% — POSTE DE ILUMINAGAO EXTERNA — VEJA PLANTA ELE-O1

= — CAIXA DE PASSAGEM 20X20CM, EMBUTIDA NA PAREDE, H=0,30M, OU CONFORME INDICAGAO
d — CAIXA DE PASSAGEM 4”X2" DE PVC, EMBUTIDA NA PAREDE, H=2,50M, OU CONFORME INDICAGAO
a — CAIXA DE PASSAGEM 4°X4” DE PVC, EMBUTIDA NA PAREDE, H=0,30M, OU CONFORME INDICAGAO
2 — CAIXA DE PASSAGEM 4"X4”, DE PVC, SOBRE O FORRO
ﬂ — CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM, EMBUTIDA NA PAREDE, H=0,30M
Z — CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 40X40X40CM, EMBUTIDA NO PISO
— — CAIXA DE TELEFONE 60XBOCM, EMBUTIDA PAREDE 1,50M
— — CAIXA DE TELEFONE 80X80CM, SOBREPOR PAREDE 1,50M
L — QUADROS ELETRICOS
R — RACK PADRAO 19” 44 U'S
m — CAIXA 4"X2” DE ALUMINIO EMBUTIDA NO PISO, PARA SAIDA DE CABO LOGICO
-0 — CAIXA 4"X2” DE PVC COM ESPELHO COM FURO CENTRAL, EMBUTIDA, H=1,7M PARA SAIDA DE HOMI
-0 — CAIXA 4"X2" DE PVC COM ESPELHO COM FURO CENTRAL, EMBUTIDA, H=1,7M PARA SAIDA DE SOM
0o — CAIXA 4"X2” DE PVC COM PLACA COM FURO CENTRAL, SOBRE O FORRO, PARA SAIDA DE HDMI
0 s — CAIXA 4"X2" DE PVC COM PLACA COM FURO CENTRAL, SOBRE O FORRO, PARA SAIDA DE SOM
o] — TOMADA RJ45 EM CAIXA 4”X2" DE PVC, SOBRE O FORRO
e — CAIXA 4"X2" DE PVC EMBUTIDA, H=0,30M, COM PLACA COM FURO CENTRAL PARA SAIDA DE MICROFONE
-9, — CAIXA 4"X2” DE PVC EMBUTIDA, H=0,30M, COM PLACA COM FURQ CENTRAL PARA SAIDA DE TV
— CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 1,0X1,0X1,0M, EMBUTIDA NO PISO
— CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA 60XB0X60CM, EMBUTIDA NO PISO
I[[I[[u e — CURVAS DE INVERSAO 'C' PERFURADO, DIMENSOES INDICADAS.
0 C; , — CURVAS HORIZONTAIS 90 'C’ PERFURADO. DIMENSOES INDICADAS
© — DUAS TOMADAS RJ45 EM CAIXA 4”X2" DE ALUMINIO EMBUTIDA NO PISO
—0* — DUAS TOMADAS RJ45 EM CAIXA 4"X2" DE PVC EMBUTIDA, H=0,30M
S — PONTO PARA CAMERA
+0™ — QUATRO TOMADAS RJ45 EM CAIXA 4”X4” DE PVC EMBUTIDA, H=0,30M
= — REDUGAO CONCENTRICA 'C’ PERFURADO 100X50X50MM
D — REDUGAO CONCENTRICA 'C’ PERFURADO 600X50X300MM
- — SAIDAS HORIZONTAIS PARA ELETRODUTO
U 5 ¥ — TES HORIZONTAIS 90 'C’ PERFURADO. DIMENSOES INDICADAS
Q — TOMADA RJ45 EM CAIXA 4”X2” DE ALUMINIO EMBUTIDA NO PISO
O~ — TOMADA RJ45 EM CAIXA 4”X2" DE PVC EMBUTIDA, H=0,30M
-9 — TOMADA RJ45 EM CAIXA 4”X2" DE PVC EMBUTIDA, H=1,10M
-9 — TOMADA RJ45 EM CAIXA 4”X2" DE PVC EMBUTIDA, H=2,20M
-©" — TOMADA RJ45 EM CAIXA DE SOBREPOR, PADRAO CANALETA DE PVC, NO MOVEL
—-0° — TRES TOMADAS RJ45 EM CAIXA 47X2" DE PVC EMBUTIDA, H=0,30M
+0° — TRES TOMADAS RJ45 EM CAIXA 47X4” DE PVC EMBUTIDA, H=0,30M
333& — DOIS CONJUNTOS DE TRES CAIXAS 4”X2" DE PVC EMBUTIDAS, SENDO UM A H=1,70M E OUTRO A H=0,30M. EM
CADA CONJUNTO, DUAS CAIXAS TERAO ESPELHO COM FURO CENTRAL E UMA TERA UMA TOMADA RJ45.
—————— —~ ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL EMBUTIDO NO PISO OU ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD, TIPO KANAFLEX
— ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL SOBRE O FORRO OU MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA EMBUTIDA NA PAREDE
— CANALETA DO MOVEL
| - ELETROCALHA METALICA PERFURADA TIPO "C". DIMENSOES INDICADAS EM PROJETO
AL — CABO (UTP, CTP—APL OU FIBRA OPTICA MONO MODO DE 6 PARES, CONFORME INDICAGAO) E TERRA RESPECTIVAMENTE

NOTAS:
1 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL E MAGUEIRA FLEXIVEL CORRUGADA REFORGADA NAO COTADOS SERAQ DE ¢1”
2 — AS TOMADAS DEVEM SER IDENTIFICADAS CONFORME INDICADO EM DETALHE.
3 — AS DIMENSOES INDICADAS PARA AS CAIXAS DE PASSAGEM SAO INTERNAS E LIVRES.
4 — AS INSTALAGOES DEVERAO OBEDECER AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS E SE ENQUADRAR AOS PADROES DA CONCESSIONARIA.
5 — £ IMPRESCINDIVEL A LEITURA DO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA PERFEITA EXECUGAO DESTE PROJETO.
6 — TODOS 0S PONTOS DEVEM SER IDENTIFICADOS CONFORME O SEGUINTE CODIGO:
U_RI_'\IlT:'\I UTIUZAGAO (R=REDE DE DADOS; T=TELEFONIA)

RI: RACK DE INFORMATICA
NNN: NOMERO SEQUENCIAL DO PONTO (001, 002, ...)

7 - TODA TUBULAGAO DA AREA EXTERNA DEVE SER ENVELOPADA.
8 — QUANDO EMBUTIDO EM PAREDE, DEVE SER USADA MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA, QUANDO NA AREA EXTERNA DEVE SER USADO ELETRODUTO
FLEXIVEL EM PEAD. PARA AS DEMAIS FORMAS DE INSTALAGAO INTERNA, DEVE SER USADO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL.

9 — QUANDO HOUVER TRANSIGAO DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL PARA MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA, DEVE-SE UTILIZAR UMA LUVA
DE PRESSAQ CONFORME DETALHE.

10 — QUANDO A INSTALAGAO FOR EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DEVE-SE UTILIZAR SEMPRE CAIXAS APROPRIADAS PARA ESTE TIPO
DE PAREDE.

11 — AS CONEXOES DOS BLOCOS DO DGTEL COM A CENTRAL TELEFONICA, BEM COMO COM OS VOICE PANELS, DEVERAO SER FEITAS COM CABO
Cl-50-50 PARES.

04

03

02

REVISRO 02

EMISSAO INICIAL 00 19/04/2021 | EMISSAO INICIAL PARA REFORMA

Fase PROJETO EXECUTIVO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA
SEAD - SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO CPROJ

DEA - DIRETORIA DE ENGENHARIA ARQUITETURA COORDENACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS
UNIDADE PROJETO
JUIZADO ESPECIAL DE FEIRA DE SANTANA CABEAMENTO
ENDEREGO PR.N®
AV. PRESIDENTE DUTRA, S/ N°, SANTA MONICA, FEIRA DE SANTANA, BAHIA, CEP: 44.076-160
CAB-01/02
PROJETO DE CABEAVENTO ESTRUTURADOE INFRAESTRUTURA PARA CFTV, SOME HOM
PROJETO REGISTRO NACIONAL CREA/CAU REGISTRO REGIONAL ARQUIVO
ENG. MARCO GIMENES 260369593-2 6583BA TJBA_JEFS_CAB_PL_PE_01-01_R00.dwg
ENGA. MONICA SILVA 050264419-2 23379/D BA T e
ENGA. FABIANA GIMENES 051864544—4 3000089450BA DATA ESCALA
ARQ. EDUARDO CASTRO A146740-9 19/04/2021 1/1 OO

ENDEREGO ARQUIVO:
E: \PROJETOS\2021\TJ\JUIZADO FEIRA DE SANTANA\JUIZADO FEIRA DE SANTANA\PROJETO\DESENHOS\DWG

DESENVOLVIMENTO

3

Senemig Engenharia

AV, LUIZ TARQUINIO PONTES, 1.904, SALA 01-A, PITANGUEIRAS
CEP. 42.701-450 — LAURO DE FREITAS — BA
TEL: (71) 3289-9350 — e—mail: senemig@senemig.com.br

Senemig Engenharia

REGISTRO CREA / CAU: 128180-BA / 29823-9

FORMATO: A0O+2D(1564x841mm)



AutoCAD SHX Text
NOTAS:

AutoCAD SHX Text
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