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QINF-1
QUANDRO DE INFORMÁTICA

27.290
0,92

29.664
78,06 0,56

15.385 16.721 3x70
25,0

PVC-1kV
7,0 0,38

9.485 11.031 9.148

QFL-GUA
QUANDRO DE FORÇA E LUZ DA GUARITA

3.629
0,90

4.032
10,61 1,00

3.629 4.032 3x32
10,0

PVC-1kV
100,0 1,75

1.441 1.022 1.571

Q-BINC
QUANDRO DO SISTEMA DE INCÊNDIO - VEM NO SKID

7.710
0,76

10.207
26,86 0,92

7.140 9.426 3x50
16,0

PVC-1kV
51,0 1,44

3.402 3.402 3.402

Q-BREC QUANDRO DE BOMBAS DE RECALQUE 2.880
0,65

4.426
11,65 0,50

1.440 2.216 2x32
10,0

PVC-1kV
51,0 0,98

2.216 2.216

AC1 SPLIT 24.000BTU/H - CONCILICAÇÃO 09 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
59,7 3,01

1.357 1.357

AC2 SPLIT 24.000BTU/H - CONCILICAÇÃO 07 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
55,6 2,80

1.357 1.357

AC3 SPLIT 24.000BTU/H - CONCILICAÇÃO 06 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
51,4 2,59

1.357 1.357

AC4 SPLIT 24.000BTU/H - CONCILICAÇÃO 04 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
47,3 2,39

1.357 1.357

AC5 SPLIT 24.000BTU/H - CONCILICAÇÃO 02 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
43,2 2,18

1.357 1.357

AC6 SPLIT 24.000BTU/H - CONCILICAÇÃO MULTIUSO 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
57,9 2,92

1.357 1.357

AC7 SPLIT 24.000BTU/H - CONCILICAÇÃO 08 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
53,7 2,71

1.357 1.357

AC8 SPLIT 24.000BTU/H - CONCILICAÇÃO 05 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
49,6 2,50

1.357 1.357

AC9 SPLIT 24.000BTU/H - CONCILICAÇÃO 03 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
45,4 2,29

1.357 1.357

AC10 SPLIT 24.000BTU/H - CONCILICAÇÃO 01 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
41,3 2,08

1.357 1.357

AC11 SPLIT 24.000BTU/H - GABINETE SUPERIOR DIR. 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
39,8 2,01

1.357 1.357

AC12 SPLIT 24.000BTU/H - ASSESSORIA SUPERIOR 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
36,4 1,84

1.357 1.357

AC13 SPLIT 24.000BTU/H - GABINETE SUPERIOR ESQ. 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
33,2 1,67

1.357 1.357

AC14 SPLIT 36.000BTU/H - AUDIENCIA SUPERIOR 3.900 3.900
0,89

4.382
19,92 0,80

3.120 3.506 2x32
6,0

PVC-750V
27,3 1,49

2.191 2.191

AC15 SPLIT 30.000BTU/H - SECRETARIA SUPERIOR 3.480 3.480
0,89

3.910
17,77 0,80

2.784 3.128 2x32
6,0

PVC-750V
22,0 1,07

1.955 1.955

AC16 SPLIT 30.000BTU/H - SECRETARIA SUPERIOR 3.480 3.480
0,89

3.910
17,77 0,80

2.784 3.128 2x32
6,0

PVC-750V
17,6 0,86

1.955 1.955

AC17 SPLIT 24.000BTU/H - GABINETE CENTRAL DIR. 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
39,4 1,99

1.357 1.357

AC18 SPLIT 24.000BTU/H - ASSESSORIA CENTRAL 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
36,0 1,82

1.357 1.357

AC19 SPLIT 24.000BTU/H - GABINETE CENTRAL ESQ. 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
32,7 1,65

1.357 1.357

AC20 SPLIT 36.000BTU/H - AUDIENCIA CENTRAL 3.900 3.900
0,89

4.382
19,92 0,80

3.120 3.506 2x32
6,0

PVC-750V
26,8 1,46

2.191 2.191

AC21 SPLIT 30.000BTU/H - SECRETARIA CENTRAL 3.480 3.480
0,89

3.910
17,77 0,80

2.784 3.128 2x32
6,0

PVC-750V
21,5 1,05

1.955 1.955

AC22 SPLIT 30.000BTU/H - SECRETARIA CENTRAL 3.480 3.480
0,89

3.910
17,77 0,80

2.784 3.128 2x32
6,0

PVC-750V
17,1 0,83

1.955 1.955

AC23 SPLIT 24.000BTU/H - GABINETE INFERIOR DIR. 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
52,4 2,64

1.357 1.357

AC24 SPLIT 24.000BTU/H - ASSESSORIA INFERIOR 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
49,0 2,47

1.357 1.357

AC25 SPLIT 24.000BTU/H - GABINETE INFERIOR ESQ. 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
45,8 2,31

1.357 1.357

AC26 SPLIT 36.000BTU/H - AUDIENCIA INFERIOR 3.900 3.900
0,89

4.382
19,92 0,80

3.120 3.506 2x32
6,0

PVC-750V
39,9 2,18

2.191 2.191

AC27 SPLIT 30.000BTU/H - SECRETARIA INFERIOR 3.480 3.480
0,89

3.910
17,77 0,80

2.784 3.128 2x32
6,0

PVC-750V
34,6 1,69

1.955 1.955

AC28 SPLIT 30.000BTU/H - SECRETARIA INFERIOR 3.480 3.480
0,89

3.910
17,77 0,80

2.784 3.128 2x32
6,0

PVC-750V
30,2 1,47

1.955 1.955

AC29 SPLIT 24.000BTU/H - TERCEIRIZADOS 2.415 2.415
0,89

2.713
12,33 0,80

1.932 2.170 2x25
4,0

PVC-750V
38,7 1,95

1.357 1.357

AC30 SPLIT 48.000BTU/H - AUDITORIO 4.900 4.900
0,89

5.506
14,49 0,80

3.920 4.405 3x25
4,0

PVC-750V
36,2 2,15

2.753 2.753

AC31 SPLIT 48.000BTU/H - AUDITORIO 4.900 4.900
0,89

5.506
14,49 0,80

3.920 4.405 3x25
4,0

PVC-750V
33,5 1,99

2.753 2.753

AC32 SPLIT 12.000BTU/H - CAMARIM 1.204 1.204
0,89

1.353
6,15 0,80

963 1.082 2x25
4,0

PVC-750V
18,8 0,47

677 677

AC33 SPLIT 18.000BTU/H - AREA TECNICA 1.917 1.917
0,89

2.154
9,79 0,80

1.534 1.723 2x25
4,0

PVC-750V
11,9 0,48

1.077 1.077

AC34 SPLIT 18.000BTU/H - AREA TECNICA 1.917 1.917
0,89

2.154
9,79 0,80

1.534 1.723 2x25
4,0

PVC-750V
11,7 0,47

1.077 1.077

AC35 SPLIT 18.000BTU/H - OAB 1.917 1.917
0,89

2.154
9,79 0,80

1.534 1.723 2x25
4,0

PVC-750V
13,6 0,54

1.077 1.077

AC36 SPLIT 48.000BTU/H - AUDITORIO 4.900 4.900
0,89

5.506
14,49 0,80

3.920 4.405 3x25
4,0

PVC-750V
16,7 0,99

2.753 2.753

AC37 SPLIT 48.000BTU/H - AUDITORIO 4.900 4.900
0,89

5.506
14,49 0,80

3.920 4.405 3x25
4,0

PVC-750V
19,3 1,14

2.753 2.753

AC38 SPLIT 18.000BTU/H - APOIO ADM 1.917 1.917
0,89

2.154
9,79 0,80

1.534 1.723 2x25
4,0

PVC-750V
29,8 1,19

1.077 1.077

AC39 SPLIT 18.000BTU/HC - ADM 1.917 1.917
0,89

2.154
9,79 0,80

1.534 1.723 2x25
4,0

PVC-750V
31,7 1,27

1.077 1.077

T1 TOMADAS COMUNS - CONCILIAÇÃO 09 E MULTIUSO / CORREDOR 1 3 550
0,92

598
4,71 0,50

275 299 1x20
2,5

PVC-750V
59,2 3,14

598

T2 TOMADAS COMUNS - CONCILIAÇÃO 09, 07 1 3 550
0,92

598
4,71 0,50

275 299 1x20
2,5

PVC-750V
56,6 3,00

598

T3 TOMADAS COMUNS - CONCILIAÇÃO MULTIUSO / CONC. 08 1 3 550
0,92

598
4,71 0,50

275 299 1x20
2,5

PVC-750V
55,3 2,93

598

T4 TOMADAS COMUNS - CONCILIAÇÃO 06, 07 2 3 650
0,92

707
5,57 0,50

325 354 1x20
2,5

PVC-750V
52,3 3,28

707

T5 TOMADAS COMUNS - CONCILIAÇÃO 05, 08 / CORREDOR 2 3 650
0,92

707
5,57 0,50

325 354 1x20
2,5

PVC-750V
50,7 3,18

707

T6 TOMADAS COMUNS - CONCILIAÇÃO 04, 06 1 3 550
0,92

598
4,71 0,50

275 299 1x20
2,5

PVC-750V
47,9 2,54

598

T7 TOMADAS COMUNS - CONCILIAÇÃO 03, 05 2 3 650
0,92

707
5,57 0,50

325 354 1x20
2,5

PVC-750V
46,5 2,92

707

T8 TOMADAS COMUNS - CONCILIAÇÃO 02, 04 1 3 550
0,92

598
4,71 0,50

275 299 1x20
2,5

PVC-750V
43,8 2,32

598

T9 TOMADAS COMUNS - CONCILIAÇÃO 01, CIRCULAÇÃO 2 4 800
0,92

870
6,85 0,50

400 435 1x20
2,5

PVC-750V
41,7 3,22

870

T10 TOMADAS COMUNS - CONCILIAÇÃO 02
1 2 400

0,92
435

3,43 0,50
200 218 1x20

2,5
PVC-750V

39,8 1,54
435

T11

TOMADAS COMUNS - ÁREA TÉCNICA / COPA / COBERTURA

4 2 800
0,92

870
6,85 0,50

400 435 1x20
2,5

PVC-750V
45,2 3,49

870

T12 TOMADAS COMUNS - COPA 1 200
0,92

217
1,71 0,50

100 109 1x20
2,5

PVC-750V
43,2 0,83

217

T13 TOMADAS COMUNS - COPA 1 1.000
0,92

1.087
8,56 0,50

500 544 1x20
4,0

PVC-750V
44,4 2,69

1.087

T14

TOMADAS COMUNS - SANITÁRIOS LADO DIREITO

6 600
0,92

652
5,13 0,50

300 326 1x20
2,5

PVC-750V
47,3 2,73

652

T15 TOMADAS COMUNS - GABINETE SUPERIOR DIR. 2 1 1 650
0,92

707
5,57 0,50

325 354 1x20
2,5

PVC-750V
42,1 2,64

707

T16 TOMADAS COMUNS - GABINETE CENTRAL DIR. 2 1 350
0,92

380
2,99 0,50

175 190 1x20
2,5

PVC-750V
39,5 1,33

380

T17 TOMADAS COMUNS - GABINETE CENTRAL DIR. 1 1 400
0,92

435
3,43 0,50

200 218 1x20
2,5

PVC-750V
42,7 1,65

435

T18 TOMADAS COMUNS - ASSESSORIA SUPERIOR 2 300
0,92

326
2,57 0,50

150 163 1x20
2,5

PVC-750V
38,5 1,11

326

T19 TOMADAS COMUNS - ASSESSORIA CENTRAL 2 300
0,92

326
2,57 0,50

150 163 1x20
2,5

PVC-750V
38,0 1,10

326

T20 TOMADAS COMUNS - ASSESSORIA SUPERIOR / GABINETE SUP. ESQU. 1 2 1 700
0,92

761
5,99 0,50

350 381 1x20
2,5

PVC-750V
34,0 2,29

761

T21 TOMADAS COMUNS - GABINETE SUPERIOR DIR. 1 800
0,92

870
6,85 0,50

400 435 1x20
2,5

PVC-750V
40,2 3,10

870

T22 TOMADAS COMUNS - GABINETE CENTRAL DIR. 1 800
0,92

870
6,85 0,50

400 435 1x20
2,5

PVC-750V
39,6 3,05

870

T23 TOMADAS COMUNS - GABINETE SUPERIOR ESQ. 1 800
0,92

870
6,85 0,50

400 435 1x20
2,5

PVC-750V
35,5 2,74

870

T24 TOMADAS COMUNS - GABINETE CENTRAL ESQ. 1 800
0,92

870
6,85 0,50

400 435 1x20
2,5

PVC-750V
35,0 2,70

870

T25 TOMADAS COMUNS - ASSESSORIA CENTRAL / GABINETE CENTRAL ESQ. 2 2 1 800
0,92

870
6,85 0,50

400 435 1x20
2,5

PVC-750V
33,5 2,58

870

T26 TOMADAS COMUNS - ASSESSORIA SUPERIOR 1 800
0,92

870
6,85 0,50

400 435 1x20
2,5

PVC-750V
32,4 2,50

870

T27 TOMADAS COMUNS - ASSESSORIA CENTRAL 1 800
0,92

870
6,85 0,50

400 435 1x20
2,5

PVC-750V
31,9 2,46

870

T28 TOMADAS COMUNS - GABINETE CENTRAL ESQ. 2 2 800
0,92

870
6,85 0,50

400 435 1x20
2,5

PVC-750V
33,9 2,61

870

T29 TOMADAS COMUNS - GABINETE CENTRAL ESQ. / AUDIENCIA CENTRAL / SECRETARIA CENTRAL 3 2 600
0,92

652
5,13 0,50

300 326 1x20
2,5

PVC-750V
25,2 1,46

652

T30 TOMADAS COMUNS - GABINETE SUPERIOR DIR. / AUDIENCIA SUPERIOR / SECRETARIA SUPERIOR 3 2 600
0,92

652
5,13 0,50

300 326 1x20
2,5

PVC-750V
25,8 1,49

652

T31 TOMADAS COMUNS - AUDIENCIA CENTRAL 1 1 950
0,92

1.033
8,13 0,50

475 517 1x20
2,5

PVC-750V
32,1 2,94

1.033

T32 TOMADAS COMUNS - AUDIENCIA SUPERIOR 1 1 950
0,92

1.033
8,13 0,50

475 517 1x20
2,5

PVC-750V
32,6 2,98

1.033

T33 TOMADAS COMUNS - SECRETARIA CENTRAL 6 900
0,92

978
7,70 0,50

450 489 1x20
2,5

PVC-750V
23,8 2,06

978

T34 TOMADAS COMUNS - SECRETARIA SUPERIOR 6 900
0,92

978
7,70 0,50

450 489 1x20
2,5

PVC-750V
24,3 2,11

978

T35 TOMADAS COMUNS - SECRETARIA CENTRAL 1 1 950
0,92

1.033
8,13 0,50

475 517 1x20
2,5

PVC-750V
17,9 1,64

1.033

T36 TOMADAS COMUNS - SECRETARIA SUPERIOR 1 1 950
0,92

1.033
8,13 0,50

475 517 1x20
2,5

PVC-750V
18,5 1,69

1.033

T37 TOMADAS COMUNS - SECRETARIA CENTRAL 2 4 1 1.100
0,92

1.196
9,42 0,50

550 598 1x20
2,5

PVC-750V
15,3 1,62

1.196

T38 TOMADAS COMUNS - SECRETARIA SUPERIOR 2 4 1 1.100
0,92

1.196
9,42 0,50

550 598 1x20
2,5

PVC-750V
17,8 1,89

1.196

T39

TOMADAS COMUNS - GABINETE INFERIOR DIR. E ESQ. (BANHEIROS)

2 1 500
0,92

543
4,28 0,50

250 272 1x20
2,5

PVC-750V
47,8 2,30

543

T40 TOMADAS COMUNS - GABINETE INFERIOR DIR. 1 1 1 550
0,92

598
4,71 0,50

275 299 1x20
2,5

PVC-750V
54,3 2,88

598

T41 TOMADAS COMUNS - GABINETE INFERIOR DIR. 1 800
0,92

870
6,85 0,50

400 435 1x20
2,5

PVC-750V
50,0 3,86

870

T42 TOMADAS COMUNS - ASSESSORIA INFERIOR 2 300
0,92

326
2,57 0,50

150 163 1x20
2,5

PVC-750V
51,2 1,48

326

T43 TOMADAS COMUNS - ASSESSORIA INFERIOR / GABINETE INFERIOR ESQ. 1 1 400
0,92

435
3,43 0,50

200 218 1x20
2,5

PVC-750V
45,7 1,76

435

T44 TOMADAS COMUNS - ASSESSORIA INFERIOR 1 800
0,92

870
6,85 0,50

400 435 1x20
2,5

PVC-750V
45,0 3,47

870

T45 TOMADAS COMUNS - ASSESSORIA INFERIOR 2 300
0,92

326
2,57 0,50

150 163 1x20
2,5

PVC-750V
47,4 1,37

326

T46 TOMADAS COMUNS - GABINETE INFERIOR ESQ. 1 800
0,92

870
6,85 0,50

400 435 1x20
2,5

PVC-750V
48,2 3,72

870

T47 TOMADAS COMUNS - AUDIENCIA INFERIOR 1 800
0,92

870
6,85 0,50

400 435 1x20
2,5

PVC-750V
44,8 3,46

870

T48 TOMADAS COMUNS - AUDIENCIA INFERIOR 1 1 250
0,92

272
2,14 0,50

125 136 1x20
2,5

PVC-750V
46,2 1,11

272

T49 TOMADAS COMUNS - AUDIENCIA INFERIOR / SECRETARIA INFERIOR 3 2 600
0,92

652
5,13 0,50

300 326 1x20
2,5

PVC-750V
38,4 2,22

652

T50 TOMADAS COMUNS - SECRETARIA INFERIOR 6 900
0,92

978
7,70 0,50

450 489 1x20
2,5

PVC-750V
36,9 3,20

978

T51 TOMADAS COMUNS - SECRETARIA INFERIOR 1 3 1 850
0,92

924
7,28 0,50

425 462 1x20
2,5

PVC-750V
29,2 2,39

924

T52 TOMADAS COMUNS - SECRETARIA INFERIOR 1 800
0,92

870
6,85 0,50

400 435 1x20
2,5

PVC-750V
32,2 2,48

870

T53 TOMADAS COMUNS - SECRETARIA INFERIOR 1 2 400
0,92

435
3,43 0,50

200 218 1x20
2,5

PVC-750V
18,2 0,70

435

T54

TOMADAS COMUNS - CAMARIM / DEPÓSITO

5 500
0,92

543
4,28 0,50

250 272 1x20
2,5

PVC-750V
26,1 1,26

543

T55 TOMADAS COMUNS - SANITARIOS INFERIORES ESQUERDOS / TERCEIRIZADOS 5 1 700
0,92

761
5,99 0,50

350 381 1x20
2,5

PVC-750V
38,4 2,59

381

T56 TOMADAS COMUNS - TERCEIRIZADOS 1 1.000
0,92

1.087
8,56 0,50

500 544 1x20
2,5

PVC-750V
35,4 3,41

1.087

T57 CHUVEIRO SAN TERCEIRIZADOS 4.500 4.500
1,00

4.500
20,45 1,00

4.500 4.500 2x32
6,0

PVC-750V
34,1 1,91

2.250 2.250

T58 CHUVEIRO SAN TERCEIRIZADOS 4.500 4.500
1,00

4.500
20,45 1,00

4.500 4.500 2x32
6,0

PVC-750V
34,2 1,92

2.250 2.250

T59 TOMADAS COMUNS - TERCEIRIZADOS 4 400
0,92

435
3,43 0,50

200 218 1x20
2,5

PVC-750V
39,9 1,54

435

T60 TOMADAS COMUNS - AUDITORIO 6 900
0,92

978
7,70 0,50

450 489 1x20
2,5

PVC-750V
39,4 3,42

978

T61 TOMADAS COMUNS - AUDITORIO 5 500
0,92

543
4,28 0,50

250 272 1x20
2,5

PVC-750V
19,9 0,96

543

T62 TOMADAS COMUNS - LANCHONETE 1 1 500
0,92

543
4,28 0,50

250 272 1x20
2,5

PVC-750V
18,2 0,88

543

T63 TOMADAS COMUNS - LANCHONETE 1 1 400
0,92

435
3,43 0,50

200 218 1x20
2,5

PVC-750V
23,4 0,90

435

T64 TOMADAS COMUNS - LANCHONETE 1 1.000
0,92

1.087
8,56 0,50

500 544 1x20
2,5

PVC-750V
20,7 2,00

1.087

T65 TOMADAS COMUNS - LANCHONETE 1 200
0,92

217
1,71 0,50

100 109 1x20
2,5

PVC-750V
18,6 0,36

217

T66 TOMADAS COMUNS - OAB 2 3 1 950
0,92

1.033
8,13 0,50

475 517 1x20
2,5

PVC-750V
17,1 1,57

1.033

T67 TOMADAS COMUNS - CATRACAS RECEPÇÃO 7 700
0,92

761
5,99 0,50

350 381 1x20
2,5

PVC-750V
35,2 2,37

761

T68 TOMADAS COMUNS - CAIXAS ELETRONICOS 2 400
0,92

435
3,43 0,50

200 218 1x20
2,5

PVC-750V
34,7 1,34

435

T69 TOMADAS COMUNS - CAIXAS ELETRONICOS 2 400
0,92

435
3,43 0,50

200 218 1x20
2,5

PVC-750V
32,8 1,27

435

T70

TOMADAS COMUNS - APOIO ADM/OF. DE JUSTIÇA

1 800
0,92

870
6,85 0,50

400 435 1x20
2,5

PVC-750V
32,5 2,51

870

T71

TOMADAS COMUNS - APOIO ADM/OF. DE JUSTIÇA

2 2 500
0,92

543
4,28 0,50

250 272 1x20
2,5

PVC-750V
31,4 1,51

543

T72 TOMADAS COMUNS - RECEPÇÃO / ALMOXARIFADO 8 800
0,92

870
6,85 0,50

400 435 1x20
2,5

PVC-750V
41,6 3,21

870

T73 TOMADAS COMUNS - ADM 1 800
0,92

870
6,85 0,50

400 435 1x20
2,5

PVC-750V
41,0 3,16

870

T74 TOMADAS COMUNS - ADM 1 2 400
0,92

435
3,43 0,50

200 218 1x20
2,5

PVC-750V
41,6 1,61

435

T75 TOMADAS COMUNS - BEBEDOUROS 2 600
0,92

652
5,13 0,50

300 326 1x20
2,5

PVC-750V
38,4 2,22

652

T76 TOMADAS COMUNS - SANITARIOS SUPERIOR ESQUERDA 6 600
0,92

652
5,13 0,50

300 326 1x20
2,5

PVC-750V
44,5 2,57

652

IE1 TOMADAS PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA - CENTRO SUPERIOR DA PLANTA BAIXA 77 693
0,92

753
5,93 1,00

693 753 1x20
2,5

PVC-750V
37,2 2,48

753

IE2
TOMADAS PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA - PARTE INFERIOR DA PLANTA BAIXA 37 333

0,92
362

2,85 1,00
333 362 1x20

2,5
PVC-750V

30,7 0,99
362

I1 ILUMINAÇÃO - CONCILIAÇÃO 02, 04, 06, 07, 09 15 555
0,92

603
4,75 1,00

555 603 1x20
2,5

PVC-750V

48,6

2,60
603

I2 ILUMINAÇÃO - CONCILIAÇÃO 01, 03, 05, 08, MULTIUSO 15 555
0,92

603
4,75 1,00

555 603 1x20
2,5

PVC-750V

51,2

2,74
603

I3 ILUMINAÇÃO - SECRETARIA, AUDIENCIA, ASSESSORIA E GABINETES (SUPERIORES) 2 26 998
0,92

1.085
8,54 1,00

998 1.085 1x20
2,5

PVC-750V

33,4

3,21
1.085

I4 ILUMINAÇÃO - SECRETARIA, AUDIENCIA, ASSESSORIA E GABINETES (CENTRAIS) 2 26 998
0,92

1.085
8,54 1,00

998 1.085 1x20
2,5

PVC-750V

32,9

3,16
1.085

I5 ILUMINAÇÃO - SECRETARIA E AUDIENCIA INFERIORES / GABINETE INFERIOR ESQ. 1 18 684
0,92

743
5,85 1,00

684 743 1x20
2,5

PVC-750V

44,4

2,92
743

I6 ILUMINAÇÃO - ASSESSORIA (INFERIOR) / GABINETE (INFERIOR DIREITA) 1 8 314
0,92

341
2,69 1,00

314 341 1x20
2,5

PVC-750V

49,4

1,50
341

I7 ILUMINAÇÃO - AREA TECNICA, COPA E SANITARIOS LADO DIREITO 4 16 5 567
0,92

616
4,85 1,00

567 616 1x20
2,5

PVC-750V

56,3

3,07
616

I8 ILUMINAÇÃO - AUDITORIO / CAMARIM / ACESSO INFERIOR ESQUERDO 1 3 20 863
0,92

938
7,39 1,00

863 938 1x20
2,5

PVC-750V

27,1

2,25
938

I9 ILUMINAÇÃO - TERCEIRIZADOS, DEPOSITO E SANITARIOS INFERIORES 6 6 318
0,92

346
2,72 1,00

318 346 1x20
2,5

PVC-750V

31,1

0,95
346

I10

ILUMINAÇÃO - OAB / LANCHONETE / APOIO ADM / ALMOXARIFADO / SANITARIOS SUPERIORES / RECEPÇÃO / ACESSO

SUPERIOR ESQUERDO

2 14 14 1.044
0,92

1.135
8,94 1,00

1.044 1.135 1x20
2,5

PVC-750V
35,0 3,52

1.135

It1 ILUMINAÇÃO (CKTs TEMPORIZADOS) - CIRCULAÇÃO CENTRAL E LATERAL DIREITA 29 522
0,92

567
4,46 1,00

522 567 1x20
2,5

PVC-750V

35,6

1,79
567

It2 ILUMINAÇÃO (CKTs TEMPORIZADOS) - CIRCULAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES (01 À 09) 7 126
0,92

137
1,08 1,00

126 137 1x20
2,5

PVC-750V

44,1

0,54
137

It3 ILUMINAÇÃO (CKTs TEMPORIZADOS) - CIRCULAÇÃO INFERIOR 12 216
0,92

235
1,85 1,00

216 235 1x20
2,5

PVC-750V

33,8

0,70
235

It4 ILUMINAÇÃO (CKTs TEMPORIZADOS) - CIRCULAÇÃO LATERAL ESQUERDA (ALTERNANDO COM CKT it5) 2 14 526
0,92

572
4,50 1,00

526 572 1x20
2,5

PVC-750V

26,0

1,32
572

It5 ILUMINAÇÃO (CKTs TEMPORIZADOS) - CIRCULAÇÃO LATERAL ESQUERDA (ALTERNANDO COM CKT it4)
2 14 526

0,92
572

4,50 1,00
526 572 1x20

2,5
PVC-750V

25,8

1,31
572

IEX1 ILUMINAÇÃO EXTERNA - CIRCUITOS LADO ESQUERDO, LUMINARIAS ALTERNADAS (CKTs IEX 01 E IEX 02) 8 1.200
0,92

1.304
5,93 1,00

1.200 1.304 2x20
2,5

PVC-1kV

63,3

2,44
652 652

IEX2 ILUMINAÇÃO EXTERNA - CIRCUITOS LADO ESQUERDO, LUMINARIAS ALTERNADAS (CKTs IEX 01 E IEX 02) 9 1.350
0,92

1.467
6,67 1,00

1.350 1.467 2x20
2,5

PVC-1kV

72,0

3,12
734 734

IEX3 ILUMINAÇÃO EXTERNA - CIRCUITOS LADO DIREITO, LUMINARIAS ALTERNADAS (CKTs IEX 03 E IEX 04) 5 750
0,92

815
3,70 1,00

750 815 2x20
2,5

PVC-1kV

73,9

1,78
408 408

IEX4 ILUMINAÇÃO EXTERNA - CIRCUITOS LADO DIREITO, LUMINARIAS ALTERNADAS (CKTs IEX 03 E IEX 04) 3 450
0,92

489
2,22 1,00

450 489 2x20
2,5

PVC-1kV

83,3

1,20
245 245

0,92

TOTAL NOMINAL 71 16 56 142 25 114 100 100 10 17 17 3 120.269 224.066 - 250.055 658 - 163.549 182.654 3x600
3x185,0

PVC-1kV
92,0 2,14

86.181 84.352 79.173

34% 34% 32%

QINF-1

CIRC DESCRIÇÃO

TOMADAS (W)

CARGA INSTALADA

DEMANDA

(%)

DEMANDA

DISJ.

(A)

CABO

(MM2)

CABO

ISOL.

COMP.

(M)

QT

(%)

FASES

POTÊNCIA

TOTAL(W)

FATOR

POTÊNCIA

POTÊNCIA

TOTAL(VA)

CORRENTE

NOMINAL (A)

POTÊNCIA

TOTAL(W)

POTÊNCIA

TOTAL(VA)

30 138 200 828 R S T

E1

RACK INFORMÁTICA - SALA TÉCNICA

1 828
0,92

900
7,09 1,00

828 900 1x20
2,5

PVC-750V
7,0 0,56

900

E2 TOMADAS ESTABILIZADAS - CONCILIAÇÃO 09 2 400
0,92

435
3,43 0,55

220 239 1x20
2,5

PVC-750V
60,68 2,34

435

E3 TOMADAS ESTABILIZADAS - CONCILIAÇÃO 09 E 07
2 400

0,92
435

3,43 0,55
220 239 1x20

2,5
PVC-750V

60,03 2,32
435

E4 TOMADAS ESTABILIZADAS - CONCILIAÇÃO MULTIUSO 2 400
0,92

435
3,43 0,55

220 239 1x20
2,5

PVC-750V
60,42 2,33

435

E5 TOMADAS ESTABILIZADAS - CONCILIAÇÃO MULTIUSO/ CONC. 08 3 600
0,92

652
5,13 0,55

330 359 1x20
2,5

PVC-750V
57,4 3,32

652

E6 TOMADAS ESTABILIZADAS - CONCILIAÇÃO 06 E 07 3 600
0,92

652
5,13 0,55

330 359 1x20
2,5

PVC-750V
54,61 3,15

652

E7 TOMADAS ESTABILIZADAS - CONCILIAÇÃO 05 E 08 3 600
0,92

652
5,13 0,55

330 359 1x20
2,5

PVC-750V
53,25 3,08

652

E8 TOMADAS ESTABILIZADAS - CONCILIAÇÃO 04 E 06 3 600
0,92

652
5,13 0,55

330 359 1x20
2,5

PVC-750V
50,45 2,91

652

E9 TOMADAS ESTABILIZADAS - CONCILIAÇÃO 03 E 05 3 600
0,92

652
5,13 0,55

330 359 1x20
2,5

PVC-750V
49,1 2,84

652

E10 TOMADAS ESTABILIZADAS - CONCILIAÇÃO 02 E 04 3 600
0,92

652
5,13 0,55

330 359 1x20
2,5

PVC-750V
46,3 2,67

652

E11 TOMADAS ESTABILIZADAS - CONCILIAÇÃO 01 E 03 3 600
0,92

652
5,13 0,55

330 359 1x20
2,5

PVC-750V
44,95 2,60

652

E12 TOMADAS ESTABILIZADAS - CONCILIAÇÃO 02 / CIRCULAÇÃO 2 2 460
0,92

500
3,94 0,55

253 275 1x20
2,5

PVC-750V
43,13 1,91

500

E13 TOMADAS ESTABILIZADAS - CONCILIAÇÃO 01 / CIRCULAÇÃO
2 1 260

0,92
283

2,23 0,55
143 156 1x20

2,5
PVC-750V

40,77 1,02
283

E14 TOMADAS ESTABILIZADAS - APOIO ADM/OF. DE JUSTIÇA / RECEPÇÃO 1 5 1 920
0,92

1.000
7,87 0,55

506 550 1x20
2,5

PVC-750V
38,83 3,44

1.000

E15

TOMADAS ESTABILIZADAS - APOIO ADM/OF. DE JUSTIÇA

1 4 830
0,92

902
7,10 0,55

457 496 1x20
2,5

PVC-750V
38,82 3,10

902

E16 TOMADAS ESTABILIZADAS - OAB 3 600
0,92

652
5,13 0,55

330 359 1x20
2,5

PVC-750V
18,19 1,05

652

E17 TOMADAS ESTABILIZADAS - AUDITORIO 12 3 960
0,92

1.043
8,21 0,55

528 574 1x20
2,5

PVC-750V
19,83 1,83

1.043

E18 TOMADAS ESTABILIZADAS - AUDITORIO 9 2 670
0,92

728
5,73 0,55

369 400 1x20
2,5

PVC-750V
26,61 1,72

728

E19

TOMADAS ESTABILIZADAS - ASSESSORIA (SUPERIOR) / GABINETE (SUPERIOR DIREITA)

2 400
0,92

435
3,43 0,55

220 239 1x20
2,5

PVC-750V
18,38 0,71

435

E20

TOMADAS ESTABILIZADAS - ASSESSORIA (SUPERIOR) / GABINETE (SUPERIOR DIREITA)

2 400
0,92

435
3,43 0,55

220 239 1x20
2,5

PVC-750V
20,88 0,81

435

E21

TOMADAS ESTABILIZADAS - ASSESSORIA (CENTRAL) / GABINETE (CENTRAL DIREITA)

2 400
0,92

435
3,43 0,55

220 239 1x20
2,5

PVC-750V
40,16 1,55

435

E22

TOMADAS ESTABILIZADAS - ASSESSORIA (CENTRAL) / GABINETE (CENTRAL DIREITA)

2 400
0,92

435
3,43 0,55

220 239 1x20
2,5

PVC-750V
40,31 1,56

435

E23

TOMADAS ESTABILIZADAS - ASSESSORIA (SUPERIOR) / GABINETE ( SUPERIOR ESQUERDA)

1 3 630
0,92

685
5,39 0,55

347 377 1x20
2,5

PVC-750V
37,03 2,25

685

E24

TOMADAS ESTABILIZADAS - ASSESSORIA (CENTRAL) / GABINETE ( CENTRAL ESQUERDA)

1 3 630
0,92

685
5,39 0,55

347 377 1x20
2,5

PVC-750V
35,98 2,18

685

E25

TOMADAS ESTABILIZADAS - GABINETE (SUPERIOR ESQ.) / AUDIENCIA (SUPERIOR)

4 800
0,92

870
6,85 0,55

440 479 1x20
2,5

PVC-750V
32,29 2,49

870

E26
TOMADAS ESTABILIZADAS - GABINETE (CENTRAL ESQ.) / AUDIENCIA (CENTRAL)

4 800
0,92

870
6,85 0,55

440 479 1x20
2,5

PVC-750V
31,29 2,41

870

E27

TOMADAS ESTABILIZADAS - AUDIENCIA (SUPERIOR) / SECRETARIA (SUPERIOR)

2 2 3 936
0,92

1.017
8,01 0,55

515 559 1x20
2,5

PVC-750V
25,08 2,26

1.017

E28

TOMADAS ESTABILIZADAS - AUDIENCIA  (CENTRAL) SECRETARIA (CENTRAL)

2 2 3 936
0,92

1.017
8,01 0,55

515 559 1x20
2,5

PVC-750V
24,1 2,17

1.017

E29

TOMADAS ESTABILIZADAS - SECRETARIA (SUPERIOR)

4 2 952
0,92

1.035
8,15 0,55

524 569 1x20
2,5

PVC-750V
26,14 2,40

1.035

E30

TOMADAS ESTABILIZADAS - SECRETARIA (CENTRAL)

4 2 952
0,92

1.035
8,15 0,55

524 569 1x20
2,5

PVC-750V
25,22 2,31

1.035

E31
TOMADAS ESTABILIZADAS - SECRETARIA (SUPERIOR)

1 3 738
0,92

802
6,31 0,55

406 441 1x20
2,5

PVC-750V
20,74 1,47

802

E32

TOMADAS ESTABILIZADAS - SECRETARIA (CENTRAL)

1 3 738
0,92

802
6,31 0,55

406 441 1x20
2,5

PVC-750V
12,66 0,90

802

E33

TOMADAS ESTABILIZADAS - GABINETE (INFERIOR DIREITA.) / ASSESSORIA (INFERIOR)

2 400
0,92

435
3,43 0,55

220 239 1x20
2,5

PVC-750V
49,53 1,91

435

E34

TOMADAS ESTABILIZADAS - GABINETE (INFERIOR DIREITA) / ASSESSORIA (INFERIOR)

2 400
0,92

435
3,43 0,55

220 239 1x20
2,5

PVC-750V
49,68 1,92

435

E35

TOMADAS ESTABILIZADAS - GABINETE (INF. ESQ.) / ASSESSORIA (INFERIOR)

1 1 3 768
0,92

835
6,57 0,55

422 459 1x20
2,5

PVC-750V
45,37 3,36

835

E36

TOMADAS ESTABILIZADAS - GABINETE (INF. ESQ.) / AUDIENCIA (INFERIOR)

4 800
0,92

870
6,85 0,55

440 479 1x20
2,5

PVC-750V
40,62 3,13

870

E37

TOMADAS ESTABILIZADAS - AUDIENCIA (INFERIOR) / SECRETARIA (INFERIOR)

2 2 3 936
0,92

1.017
8,01 0,55

515 559 1x20
2,5

PVC-750V
33,4 3,01

1.017

E38

TOMADAS ESTABILIZADAS - SECRETARIA (INFERIOR)

4 2 952
0,92

1.035
8,15 0,55

524 569 1x20
2,5

PVC-750V
34,47 3,16

1.035

E39

TOMADAS ESTABILIZADAS - SECRETARIA (INFERIOR)

1 3 738
0,92

802
6,31 0,55

406 441 1x20
2,5

PVC-750V
20,16 1,43

802

E40 TOMADAS ESTABILIZADAS - RACK CONCENTRADOR 1 828
0,92

900
7,09 0,55

455 495 1x20
2,5

PVC-750V
7,0 0,56

900

E41 TOMADAS ESTABILIZADAS - RACK CONCENTRADOR 1 828
0,92

900
7,09 0,55

455 495 1x20
2,5

PVC-750V
7,0 0,56

900

TOTAL NOMINAL 36 27 100 3 27290 29664
78,06

15385 16721 3x70
25,0

PVC-1kV
7,0 0,38

9.485 11.031 9.148

Q-BREC

CIRC DESCRIÇÃO
OUTROS (W)

CARGA INSTALADA

DEMANDA

DEMANDA

DISJ.

(A)

CABO

(MM2)

CABO

ISOL.

COMP.

(M)

QT

(%)

FASES

POTÊNCIA

TOTAL(W)

FATOR

POTÊNCIA

POTÊNCIA

TOTAL(VA)

CORRENTE

NOMINAL (A)

POTÊNCIA

TOTAL(W)

POTÊNCIA

TOTAL(VA)

R S T

1 BOMBA 1 RECALQUE AP - 1/4 HP 420 420
0,63

667
3,03 0,50

210 334 2x20
2,5

PVC-750V 10
0,20

334 334

2 BOMBA 2 RECALQUE AP - 1/4 HP 420 420
0,63

667
3,03 0,50

210 334 2x20
2,5

PVC-750V 10
0,20

334 334

3 BOMBA 1 RECALQUE ANP - 1/3 HP 510 510
0,66

773
3,51 0,50

255 387 2x20
2,5

PVC-750V 10
0,23

387 387

4
BOMBA 2 RECALQUE ANP - 1/3 HP 510 510

0,66
773

3,51 0,50
255 387 2x20

2,5
PVC-750V 10

0,23
387 387

5 BOMBA 1 SUBMERSA - 1/3 HP 510 510
0,66

773
3,51 0,50

255 387 2x20
2,5

PVC-750V 10
0,23

387 387

6 BOMBA 2 SUBMERSA - 1/3 HP 510 510
0,66

773
3,51 0,50

255 387 2x20
2,5

PVC-750V 10
0,23

387 387

TOTAL NOMINAL 2.880 - 4.426
20,12

- 1.440 2.216 2x32
10,0

PVC-1kV
51,0 1,69

2.216 2.216

50% 50%

QFL-GUA

CIRC DESCRIÇÃO

ILUMINAÇÃO (W)
TOMADAS (W)

OUTROS

(W)

CARGA INSTALADA

DEMANDA

DEMANDA

DISJ.

(A)

CABO

(MM2)

CABO

ISOL.)

COMP.

(M)

QT

(%)

FASES

18 20 35 9 100

POTÊNCIA

TOTAL (W)

FATOR

POTÊNCIA

POTÊNCIA

TOTAL (VA)

CORRENTE

NOMINAL (A)

POTÊNCIA

TOTAL(W)

POTÊNCIA

TOTAL(VA)

R S T

1 ILUMINAÇÃO GUARITA, ACESSO, CASA LIXO 1 2 7 1 403
0,92

438
3,45 1,00

403 438 1x20
2,5

PVC-1kV
67,2 2,61

438

2 TOMADAS CANCELA ACESSO INTERNO 2 200
0,92

217
1,71 1,00

200 217 1x20
2,5

PVC-750V
63,5 1,22

217

3 TOMADAS CANCELA ACESSO 2 200
0,92

217
1,71 1,00

200 217 1x20
2,5

PVC-750V
21,2 0,41

217

4 TOMADAS GUARITA 3 300
0,92

326
2,57 1,00

300 326 1x20
2,5

PVC-750V
3,8 0,11

326

5 IL. EMERGÊNCIA, TOMADA SAN GUARITA 2 1 118
0,92

128
1,01 1,00

118 128 1x20
2,5

PVC-750V
4,0 0,05

128

6 SPLIT 12.000BTU/H GUARITA 1204 1.204
0,89

1.353
6,15 1,00

1.204 1.353 2x20
2,5

PVC-750V
6,0 0,24

677 677

7 SPLIT 12.000BTU/H SALA ESPERA 1204 1.204
0,89

1.353
6,15 1,00

1.204 1.353 2x20
2,5

PVC-750V
6,0 0,24

677 677

TOTAL NOMINAL 1 2 7 2 9 2.408 3.629 - 4.032
10,61

- 3.629 4.032 3x32
10,0

PVC-1kV
100,0 1,75

1.441 1.022 1.571

36% 25% 39%
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