TUBULACAO DE PVC DE 17 U ENBUTIDA NO MURO i
ENTERRADA ENVELOPADA COM CONCRETO MAGRO Y] Yy il
i o N —m
= - ! MURO H=3.00
MURQO H=3.00 TUBULACAO DE PVC DE 17 J\
ENTERRADA ENVELOPADA COM CONCRETO MAGRO | RECLIOS T e, . IR P R
‘ , \ B *a l‘: e PR l‘ < 4a D) - - l‘
g \ABRAGADEIRA g :DA\XA 3x3" OCTOGONAL EM FG
RECUOS MEIO FIO MEIO FIO ‘ \ S \EEE/T"ODUTD DE F6. EEEEECEERF&%AO
BASE DE FIXAGRO
uu l oo e | [Neme peprumann u FITA PERFURADA .
4l (g D) \gaa \Mﬁ;/g \ppuna
;é{kiﬁgg%;;f' géi?%:g%;‘;g' COM 2 METROS
|:| I BOX TERMNAL CAIXA 3x3" OCTOGONAL EM FG CAXA 33" OCTOGONAL &
TUBULACAO DE PVC DE 17 - s oo e
ENTERRADA ENVELOPADA COM CONCRETO MAGRO ‘ ‘
e I = o 0T T T T T T T wuwuuuﬂmmuwﬂwuuuuuuﬂmﬂmﬂwﬂm@ T T T T 1 D 1 T 1 D T D T T D D 1 D 11 1 1 T 1T T
SANIT. FEM. @ =L Fem) @ SANIT. MASC. H MEIO FIO
MEIO FIO — [ — - — — o
Ol ® I — ; : ‘ | - ‘ i e e e
@ @ i CONCILIAGAO 02 L‘J CONCILIAGAO 04 J‘ CONCILIAGAO 06 _J‘ CONCILIAGAO 07 JI CONCILIAGAO 09 L [ BOX_TERMINAL H\w u FITA PERFURADA u
D > ) \ELETRODUTO DE F.G. M El
- S | 4 aéE/lR”ODUTG DE F.G. !
) ' ELETROOUTO TIPQ SRR T COM 2 METROS
I I o S
D /l k j ‘\ 11-26 u-3 L1-33 11-38 80K TERMINAL CAIXA 3x3" OCTOGONAL EM_ALUMINIO
1-28 FORRO
N | il : Cgil Finil il U-39
(p ) - y i s,
) U1 L | AMOXARIFADO L uu L ud
/) uu /]
7 | -1 11-19 Ve
L u q Y il u-21
11-03 o
h3 /# o= /# il T A
fl {] uu . f /ur % PR - S a .
'\w (CONDULETE EDX'TERM\NAL
v i . | il | . g o i
s » » » /e q‘ ELETRODUTO TIPO
u /7;} u uu m L1-22 1-29 1-34 SEAL TUBO 93/4” COM 2 METROS
\# “ ﬂ u “ u :I-I CAIXA 3x3” OCTOGONAL EM FG CANA 505" FG
MEIO FIO : Weal ] 1
— . /# B 4 L-24 T ﬁ /# ﬁ 1! /# A /# ﬁ /# ! FORRO
L1-02 E_{ -1 | ol = L' — L — I — [ L' § [ - I DETEGTOR GOM DETECTOR COM
L1-12 ns [ . ) " BASE DE FIXAGRD BASE DE FIXAGAO
MEIO FIO u 1y D]uj )
o = /# UL L uu i
| HH- i DET. DE INSTALACAO DE DETECTOR
i SEM ESCALA
VAGA _
VAGA s
At L= u : { L40
/. i —e t-20 Ze B Bet 2 B
" al ‘E u-25 27 U1-30 132 -3 (=2 s
VAGA VAGA B [ ; - 2
> =
VAGA VAGA 1] xg (|28 | =g || 22 ///A k\\\
VAGA ” ” ” ” L Ll——=
APOIO ADM/ OF. DE JUSTICA /# n CONCILIAGAO 01 m CONCILIAGAO 03 n CONCILIAGAO 05 ] CONCILIAGAO 08 |1 CONCILIAGAO /MULTIUSO [
VAGA 1]2|3 o o /7;1
VAGA |
VAGA
VAGA VAGA . 7 Ui
= L1-107 u-17 /1l 11-43
up U100 gy u . . i
= 7111 il uu q Luu ry "
VAGA VAGA el s [ ## ) ¥
= {
I i i i I
VAGA /4 /i il i U
/# /# i ] ELETRODUTO EMBUTIDO ELETRODUTO APARENTE
VAGA VAGA U ABI AREA TECNICA
VAGA i /. . _Icopa L _ O DLIOGONL 33" - Lx
— T ] [ _ { - | 1 ; — Al M S
VAGA 11 1 1 T LT (| . [Audiencia T Gabinete |_J ASSESSORIA 7;‘ GABINETE 1 L1—44 m L1_49
L1-106 = i | e
Z—e / : ; '/ \\ ' 1 | B B U U R H
- | | I : — iU S
VAGA VAGA VAGA /7;} @ M Y . O OCTOGONAL 315" \!6 . ACIONADOR MANUAL
u-71 11-68 L1-65 L1-62 L1-57 uu B
ABI il il il 60 : N 11-45 Bl L1-46 e
7;/; ABl L
hi uu ._U ._U il AE\ Y,
uu uu
iU i £ £
wn o
VAGA VAGA o) VAGA I Y i Li-105 il q it ©
i i —1
o) : ~
g ) 1
LANCHONETE /# E @
Secretaria [ - L1
Y 0 L {.] i i E ] 21 ] ) I PISO
: L1-66 =
L WU v Y s ; g : s g Lo owwm oy DET. DE INSTALACAQ DE_ACIONADORES MANUAIS
VAGA VAGA O VAGA ‘ : AREA TECNICA T L /# ﬁ; .J_,. ﬁ; ﬂ ﬂ . " SEM ESCALA
& &5 = e — =5 & =
ABl ARl AB ABl ﬁ ABl
N [ [secftera— /- / U / % — 3 =1 I O Pl—o BAlXA - BARR”_ETE
O . uu - uu [ 1 7
11 I
la 1 u bV k i REDE DE DETECQAO
8 o | " . & == ESC:1/100
[ P.C.D FEM.
@) _
VAGA VAGA 2 L1-89 L1-88 , _ _ L1-50 @l
o VAGA : 0 iy B t &
T it /Al ] L1-74 . L1-61 11-59 11-56
8 il = % ,4//4/ !] - | (RN S0LO / REVESTIMENTO S0L0 / REVESTIMENTO
L-70 L1-67 f
| q
) 112]3 I -
- Li-64 | 077275077777 §\ 2000500057
U8 e 2 ////// /////_// 2 ////// //4// %//
U u | L . g | W/ g g
VAGA VAGA VAGA q p ] || / H@ H SOLO COMPACTADO\E. SOLO COMPACTADO\E.
uu ) \\‘ i i ' J @5 S 3
L-75 @ N I U SANIT. MASC. g £
o o
] u — Audiéncia .l Gabinete | | ASSESORIA | |- GABINETE - j y @ - @ -
=] | |
T 3 g AN
= o =}
o o f i O i NS,
VAGA VAGA V }-} '/-} '/-} '/-} El B u CONCRETO MAGRO | —™ TUBULAGHD CONCRETO MAGRO | —™
T it i 5 ; 1 1 L
2l L - vy < uu H | | ‘M/ |
= g | | [ |
VAGA ; 30cm 30cm
j }) — DETALHE ORIENTATIVO DO
1 Ug
VAGA VAGA i ENVELOPAMENTO
. S SEM ESCALA
ﬁ B
3 11-52
’k 2 < / [l _ - —_— 1= i L1-53
o LI L Audiéncia T Gabinete GABINETE L -
o f
VAGA 3 = '83 uu U U 5 j @ E
i /1§ . ~
VAGA VAGA g a & W 1 ~ O : ~ : \ @ l\
a N ] 0 im e —
I
i S —— -3 L-9 e 11-98 11-99 -1t Cobertura Isolacao
— N H u-78 1-76 il il Eg By il By
MEIO FIO uu 11-79 uu m U=77 g L1-104
VAGA VAGA A eemmeos 1IN - i " ._ E—g - m by iy
— = = h U -
MEIO FIO i, uu a
L1-81 ‘ DML f U j DEPOSITO e Senalva(lor Condutor
i
| | | U i Blindagein fita de poliéster aluminizada
j k @ lEW + condutor dreno estanhado
VAGA VAGA e N 1 — 2, n 1 C
G4 pD PL. BAIXA — TERREO
L1-90 H-s2 u uu g —
8 ol o / 2 I v 24 DET. CABO DE LAGO
~ t==2 L== =}
“IREDE DE DETECGCAO
| ——— F | il I 101 1 0 O 0 0 0 00 0 /1 00
ESC:1
\ VAGA VAGA
1l

LEGENDA:

(&7 - ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO - ABI
— ACIONADOR MANUAL ENDEREGAVEL MCPE—AI COM ISOLADOR DE LAGO E PLACA DE SINALIZAGAO DA GLOBAL FIRE OU SIMILAR A SER
INSTALADO CONFORME DETALHE
[I\ - AVISADOR SONORO E VISUAL ENDEREGAVEL, VALKURIE ASB DA APOLLO E PLACA DE SINALIZAGAO A SER INSTALADO CONFORME
DETALHE
- CENTRAL DE ALARME ENDEREGAVEL A SER INSTALADA
- DETECTOR OPTICO ENDEREGAVEL, MODELO GFE~ZEOS—AS—S DA GLOBAL FIRE OU SIMILAR A SER INSTALADO NO FORRO
OU LAJE, ONDE NAO HOUVER FORRO
1y - DETECTOR TERMICO, MODELO GFE-ZEOS—AS—H OU SIMILAR A SER INSTALADO NO FORRO
[w] ~ MODULO DE INPUT
@® - MODULO ISOLADOR DE LAGO GFE-AD-ISO DA GLOBAL FIRE QU SIMILAR A SER INSTALADO NO FORRO
g — CAIXA DE PASSAGEM 20X20CM, EMBUTIDA NA PAREDE
g ~ CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 3"X3"METALICA, EMBUTIDA NA PAREDE NA ALTURA DA DISPOSITIVO
©» - CONDULETE TIPO"C”
00 - CONDULETES TIPO"L”
¥ - CONDULETE TIPO"T"
@3 — CONDULETE TIPO™X"

\ - ELETRODUTO QUE DESCE

\ — ELETRODUTO QUE SOBE

— ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO SEMI-PESADO APARENTE NA PAREDE/LAGE OU SOBRE O FORRO

— — — - ELETRODUTO DE PVC DE ¢1” ENTERRADO E ENVELOPADO COM CONCRETO MAGRO

Lx

+ — CABO BLINDADO, 2x1,5mm2, TRANGADO, COM CONDUTOR DRENO ESTANHADO, NA COR VERMELHA, DO LAGO "x”
ABI

+ — CABO 3x1,5mm2, TRANGADO, NA COR VERMELHA E PRETA PARA ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA DE INCENDIO

NOTAS:

1 — E IMPRESCINDIVEL A LEITURA DO MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA PERFEITA EXECUGAO DOS

SERVIGOS.

2 — TODOS OS ELETRODUTOS DE ALARME SERAO EM FERRO GALVANIZADO SEMI PESADO, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2MM E
DEVERAO SER PINTADOS NA COR VERMELHA FERRARI, COM EXCECAO DOS ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO/PAREDE/LAJE QUE

SERAO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL.
3 — ELETRODUTO NAQ COTADO SERA DE ¢3/4”.

4 — L"x—nn" INDICA O ENDEREGO "nn” DO DISPOSITIVO NO LAGO "x".

5 — FIAGAO DE LAGO SERA CABO TORCIDO, 2x1,5mm?, BLINDADO, COM FITA DE ALUMINIO E FIO DRENO, QUE SERA ATERRADO

SOMENTE NA CENTRAL DE ALARME.

6 — AS REBARBAS DEVEM SER ELIMINADAS DE MODO CRITERIOSO E AS CONEXOES ENTRE ELETRODUTOS DEVEM SER FEITAS
COM A UTILIZAGAO DE LUVAS ROSQUEADAS. NAO SERA ADMITIDA A ABERTURA DE BOLSAS PARA EMENDA DOS ELETRODUTOS.

7 — NAO SERAO ACEITAS EMENDAS NOS CONDUTORES EM LOCAIS QUE NAO SEJAM AS CONEXOES COM AS BASES OU

EQUIPAMENTOS.
8 — AS INSTALAGOES DE SEGURANGA DEVERAO OBEDECER AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS.

9 — TODA TUBULAGAO DEVE SER DEVIDAMENTE ATERRADA E TER CONTINUIDADE ELETRICA.

10 — DEVERA SER FEITA A PROGRAMAGAO DA CENTRAL E O SOFTWARE DE PROGRAMAGAO E A PLANILHA COM OS DADOS DE

LOCALIZAGAO E IDENTIFICAGAO DE CADA PONTO DEVERA SER ENTREGUE A FISCALIZAGAO.

11 — TODA TUBULAGAO INDICADA NESTE PROJETO SERA EXCLUSIVA PARA O CABEAMENTO DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO.

12 — QUALQUER ALTERAGAO DESTE PROJETO DEVERA SER FEITA MEDIANTE AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.
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